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Das gezeigte Anlagenschema ist beispielhaft und 
ersetzt keinesfalls die sorgfältige Anlagenplanung. 
The arrangement shown is only an example, and 
it’s no substitute for careful system planning.
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Elektroplan
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Beschreibung

Anlagenbeschreibung:

Raum:

Die WP arbeitet im Heiz- und Kühlbetrieb nach Heiz- /Kühlkurve.

TWW:

Die Erwärmung erfolgt in Vorrangschaltung und wird von der WP bis zur eingestellten Solltemperatur (zB. 50°C) 
bereitgestellt.
Der Elektroheizstab arbeitet nur für thermische Desinfektion, Havarie oder Spitzenlastabdeckung.  

Hinweise:

Wird eine Sicherheitstemperaturabschaltung für die Fußbodenheizung eingebaut, so kann diese in Reihe mit dem 
EVU Sperrkontakt angeschlossen werden.
Alternativ zum Pegelgefäß kann in den Solekreis ein MAG und eine Sicherheitsgruppe eingebaut werden. 
Alle Anlagenspezifischen Werte sind vom Anlagenbauer vorab zu ermitteln und bei der Inbetriebnahme 
bereitzustellen. 
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Zubehör

Bauseitiges Zubehör


