Panasonic

(OUTDOOR UNIT )
Single Split (Type PZH3)
Model No. Operating Instructions
=

U-71PZH3E5 . .
U-100PZH3E5 Air Conditioner

U-125PZH3E5
Type 100, 125, 140 U-140PZH3E5

U-71PZH3E8 https://eu.datanavi.ac.smartcloud.panasonic.com/documents/
U-100PZH3E8 U o ' '
DE:I [ ] U-125PZH3E8
— U-140PZH3E8
(
ENGLISH 2~5 .
Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. =
This booklet mainly mentions the safety-related regulatory matters. Regarding the contents of the operation, please scan the
matrix two-dimensional (2D) barcode and refer to the detailed manuals.

Ce livret décrit principalement des questions réglementaires et de sécurité. Pour des explications sur le fonctionnement,
veuillez scanner le code-barres 2D de la matrice et vous reporter aux manuels détaillés.

ESPANOL 10~ 13
Antes de utilizar la unidad, lea estas Instrucciones de uso atentamente y guardelas para poder consultarlas en el futuro. o

FRANCAIS 6-~9
Avant d'utiliser I'unité, lisez ce mode d’emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure. =
RANCAIS

En este folleto se describen principalmente las cuestiones relacionadas con la seguridad y reglamentarias. Si desea consultar
explicaciones relativas al funcionamiento, escanee el cédigo de barras 2D de matriz y consulte los manuales detallados.

DEUTSCH 14 ~ 17
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme der Einheit und bewahren Sie sie dann zum spateren Nachschlagen auf.
Diese Broschire beschreibt hauptséchlich sicherheitsrelevante und regulatorische Angelegenheiten. Fur Erlauterungen, die den
Betrieb betreffen, scannen Sie bitte den Matrix-2D-Barcode und beziehen sich auf die detaillierten Handbiicher.

ITALIANO 18~21
Prima di mettere in funzione I'unita, leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso e conservarle per riferimento futuro. T

Questo opuscolo descrive principalmente argomenti inerenti la sicurezza e normativi. Per le spiegazioni riguardanti il
funzionamento, scansionare il codice a barre 2D a matrice e fare riferimento ai manuali dettagliati.

NEDERLANDS 22 ~25
Lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig door voor u de unit gaat gebruiken en bewaar ze zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken. Neserianoe

Dit boekwerkje beschrijft voornamelijk zaken die te maken hebben met de veiligheid en met regelgeving. Voor uitleg over de bediening kunt
u de matrix 2D-streepjescode scannen en dan de gedetailleerde handleidingen raadplegen.

PORTUGUES 26 ~ 29

Antes de operar a unidade, leia completamente estas instru¢cdes de operacéo e guarde-as para futuras consultas.

Este manual descreve principalmente as questdes regulatérias e relacionadas com a seguranca. Para as explicacdes sobre a Porruoues
operacao, digitalize o codigo de barras 2D em matriz e consulte os manuais detalhados.

EAAHNIKA 30 ~ 33
Mpiv B€oeTe TN povada o€ Asimoupyia, SIaBAaTe auTéG TIG 0dnyieg AiToupyiag TTOAU KOAG Kal KPOTAGTE TIG Yia JEAAOVTIKI ava@opd. E mnicn

AuTO TO QUAAGDIO TTEPIYPAPEI KUPIWG BEPATA TTOU APOPOUV TNV AcPAAEIa KOl TOUG KAVOVIOUOUG. [Ma Enyroeig TTou agopouv Tn
A€IToupyia, CapwaoTE TOV YPOPHPWTO KWOIKA 2D UATPOG KAl avaTpEETE OTA AVAAUTIKG £YXEIPIDIaL.

BbJIFTAPCKU 34 ~ 37
Mpeawn oa BKMYNUTE TANOTO, BHUMATENHO NPOYETETE TE3N MHCTPYKLUMKM 3a eKkcnnoatauma OOKpan 1 r naseTe 3a cnpaska B obaelLLe. BM“_APCWI

Tasu Gpoluypa onucea rNaBHO BbMPOCUTE, CBbP3aHK CbC CUTYPHOCTTA M PETYNaTOPHUTE U3UCKBaHWS. 3a 0BSCHEHNSI OTHOCHO
paboTarta, Mons, ckaHupaiiTe 2D Gapkofa Ha MaTpuuaTta U HanpaBeTe CrpaBka B NOAPOGHUTE PHKOBOACTBA.

TURKCE 38~41
Uniteyi calistirmadan dnce bu ¢alistirma talimatlarini dikkatlice okuyun ve daha sonra basvurmak tizere saklayin.

Bu kitapcikta temel olarak guivenlikle ilgili bilgiler ve mevzuat bilgileri agiklanmistir. Calistirma ile ilgili agiklamalar igin litfen
matriks 2D barkotunu okutun ve ayrintil kilavuzlara bakin.

TURK(;E

c Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan ACXF55-28700



Thank you for purchasing this Panasonic product.

This product is a commercial air conditioner outdoor unit. AWARN I NG

Installation Instructions attached.

-
Confirm to authorized dealer
or specialist on usage of
specified refrigerant type. Using

Safety Precautions

The following symbols used in this manual, alert you to of ref_r!gerant other than the
potentia!ly dapgerous conditions to users, service personnel or spec|f|ed type may pause prOdUCt
the appliance: damage, burst and injury etc.
This symbol refers to a hazard or ; ; i+
AWARN|NG unsafe practice which can result in ThIS'aII’ COndI.tIOI’le.I’ has no .
severe personal injury or death. ventilator for intaking fresh air
. from outdoors. You must open
This symbol refers to a hazard or doors or windows frequently
unsafe practice which can result ! .
ACAUTION in personal injury or product or when you use gas or oil heatlng
property damage. appliances in the same room,
which consume a lot of oxygen
® Prohibited matters 0 'c\n/lbastctaer\rlsezio be from th_e air. _ .
Otherwise there is a risk of

suffocation in an extreme case.

* Read these Operating Instructions carefully before using this :
air conditioner. If you still have any difficulties or problems, Never use or store gaSO“n.e O_I‘
other flammable vapor or liquid

consult your dealer for help.
« This air conditioner is designed to give you comfortable near the air conditioner — it is

room conditions. Use this only for its intended purpose as
described in these Operating Instructions. very dangerous.

Do not use this appliance in a

This symbol shows that this equipment ; ;
uses a flammable refrigerant. If the pOtentla”y eXpIOSIVe atmosphere.
& WARNING | refrigerant is leaked, together with Never touch the unit with wet

an external ignition source, there is a hand

possibility of ignition. ands.

This symbol shows that a service Do not insert your fingers or

personnel should be handling this ; : : %
@ CAUTION equipment with reference to the other_ .ObJeCt.S into the air

Technical Manual. Condltloner_ |ndoor_ or

This symbol shows that there is outdoor unit, rotating parts may
[:I—i] CAUTION | information included in the Operating cause injury_

Instructions and/or Installation Instructions. \-

Important Information Regarding The Refrigerant Used
This product contains fluorinated greenhouse gases. Do not vent gases into the atmosphere.
Refrigerant type: R32 ~ GWP® value: 675  ®GWP = global warming potential

Periodical inspections for refrigerant leaks may be required depending on European or local legislation.
Please contact your local dealer for more information.

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and Used Batteries
These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic
products and batteries should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable

mmmm Collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.
By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any
potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste
handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your
waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

For business users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.
[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or
dealer and ask for the correct method of disposal.

requirement set by the Directive for the chemical involved.

Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):
This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the
Pb




N
If the refrigerant comes in contact

with a flame, it produces a toxic
gas.

For safety, be sure to turn the
air conditioner off and also to
disconnect the power before

cleaning or servicing.

Pull off the power plug from (3
a receptacle, or switch off |E
the breaker, or switch off

the power disconnecting mean to
isolate the air conditioner from the
main power supply in case of
emergency.

Dispose of according to national
and/or local legislation.

=
p

-

This product must not be modified
or disassembled under any
circumstances.

Modified or disassembled unit
may cause fire, electric shock or
injury.

Do not clean inside the indoor and
outdoor units by users. Engage
authorized dealer or specialist for
cleaning.

In case of malfunction of this
appliance, do not repair by yourself.
Contact the sales dealer or service
dealer for a repair and disposal.

O

Do not use modified
cord, joint cord,
extension cord or
unspecified cord to prevent
overheating and fire.

Provide a power outlet to be used\

exclusively for each unit, and a
power supply disconnect, Earth
Leakage Circuit Breaker (ELCB)
or Residual Current Device (RCD)
for overcurrent protection should
be provided in the exclusive line.

Provide a power outlet
exclusively for each unit, and full
disconnection means having a
contact separation in all poles
must be incorporated in the fixed
wiring in accordance with the
wiring rules.

To prevent possible hazards
from insulation failure, the

unit must be grounded.

The appliance shall be stored
In a room without continuously
operating ignition sources (for
example: open flames, an
operating gas appliance or an
operating electric heater).

Be aware that refrigerants may
not contain an odour.

An unventilated area where

the appliance using flammable
refrigerants is installed shall be
so constructed that should any
refrigerant leak, it will not stagnate
SO as to create a fire or explosion
hazard.

The appliance shall be stored
in a well-ventilated area where
the room size corresponds to
the room area as specified for
operation.

After the unit is installed, never
fail to ask the installer for the floor
space of the room where the unit
Is installed and the refrigerant
charge amount.

In case the unit or the room
divider is changed, never fail to
consult the sales dealer or service
dealer.

Do not use means to accelerate
the defrosting process or to clean,
other than those recommended
by the manufacturer.

Do not pierce or burn.

In cases that require mechanical
ventilation, ventilation openings
shall be kept clear of obstruction.




/NWARNING

O

The appliance shall be stored

in a room without continuously
operating open flames (for
example: an operating gas
appliance) and ignition sources
(for example: an operating electric

heater). y

\

&

Stop using the product when any
abnormality/failure occurs and

disconnect the power plug or turn
off the power switch and breaker.
(Risk of smoke/fire/electric shock)

Examples of abnormality/failure:

*The ELCB trips frequently.

*The product sometimes does not
start when turned on.

*The power is sometimes
disconnected when the cord is
moved.

*Burnt odor or abnormal noise is
detected during operation.

*The body is deformed or
abnormally hot.

*Water leaks from the indoor unit.

*Power cord or plug becomes
abnormally hot.

*Fan speed cannot be controlled.

*The unit stops running
immediately even if it is switched
on for operation.

*The fan does not stop even if the
operation is stopped.

Contact immediately your local

\_

S

Do not sit or step on the unit.
You may fall down accidentally.

dealer for maintenance/repair. )
I
_J

» The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.

* The compressor may occasionally stop during thunderstorms. This is not a mechanical failure. The unit automatically recovers
after a few minutes.

» The English text is the original instructions. Other languages are translation of the original instructions.

B Maintenance

Refer to the Operating Instructions attached to the indoor unit.

&

/NCAUTION

This appliance is intended to be used by
expert or trained users in shops, in light
industry and on farms, or for commercial
use by lay persons.

This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.

Keep the fire alarm and the air outlet at
least 1.5 m away from the unit.

Do not cool or heat the room too much
if babies or invalids are present.

Do not turn the air conditioner on and
off from the power mains switch. Use
the ON/OFF operation button.

Do not stick anything into the air
outlet of the outdoor unit. This is

dangerous because the fan is
rotating at high speed.

Do not touch the air inlet or the
sharp aluminum fins of the
outdoor unit. You may get
injured.

Do not stick any object
into the FAN CASE. You

may be injured and the unit
may be damaged.




Markings for Directive 2014/68/EU (PED)
Rating nameplate figure

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED) :

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

i i Made in Chi
Panasonic Corporation ade in China

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
R32 GWP/COzeq. : 675/1.32t Varions

Tabulation of Various data

A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
220 - 230 - 240 V~ 50 Hz

C | 442kw,204A | 6.25kw, 28.3A | 7.15kW, 32.7A | 7.20 kw, 32.3A

D 25 A 35A 40 A 40 A

E 41.5 bar (4.15 MPa)

F 27.0 bar (2.70 MPa)

G 195k | 305kg | 305kg |  3.05kg

A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES

B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz

C | 447 kW, 6.90A | 6.50 kW, 9.90A | 7.40 kW, 114 A | 7.60 kW, 11.4 A

D 15A 15A 15A 15A

E 41.5 bar (4.15 MPa)

F 27.0 bar (2.70 MPa)

G 1.95 kg 305ky | 305kg |  3.05kg




Nous vous remercions d’avoir fait I'acquisition de ce produit
Panasonic. AAVERTISSEM ENT

Ce produit est une unité extérieure de climatiseur commercial.
Instructions d’installation jointes.

Confirmez aupres d’'un revendeur

Précauu O nS de SéCU “té 0 agrée ou d'un spécialiste le type

de réfrigérant spécifié a utiliser.

Les symboles suivants utilisés dans ce manuel vous avertissent L’U'[”_iS&tiOl_’] _d’un refrigérant autre que
de conditions potentiellement dangereuses pour les utilisateurs, le celui spécifié peut provoquer des
personnel du SAV ou Fappareil - dommages matériels, des brilures et
AVERTISSEMENT Ce symbole signale un danger ou une des blessures, etc.
f A } pratique dangereuse pouvant provoquer .
des blessures graves voire mortelles. Ce phmaﬂseur ne Com DQFte pas .
o symbole Sgnale un danger 00 e d’aérateur pour 'admission d'air frais
APRECAUTlON pratique dangereuse pouvant provoguer de I'extérieur. VO[;IS dequ ouvrir les
des dégats physiques ou matériels. portes ou les fenétres frequemment
quand vous utilisez des appareils de
o o chauffage a gaz ou a pétrole dans
Interdict Point b A \ .
® rerdietions 0 OIS & ebserver la méme piéce, qui consomment

beaucoup d’oxygéne de I'air.

* Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le climatiseur. En cas Autrement il ya risque d’asphyxie
de difficultés ou de problemes, demandez de I'aide a votre revendeur. dans un cas extréme

« Ce climatiseur est congu pour vous donner des conditions ambiantes
confortables. Ne l'utilisez que pour le but prévu comme décrit dans ce mode ® N'utilisez jamais ni ne rangez de

d’emploi. , s
I'essence ou tout autre gaz ou liquide
inflammable pres du climatiseur —

Ce symbole indique que cet équipement

utilise un réfrigérant inflammable. En cela est trés dangereux.

& AVERTISSEMENT | présence d'une source d'ignition externe, o -
une fuite de réfrigérant peut provoquer un N'utilisez pas cet apparell dans une
départ de feu. atmosphere potentiellement explosive.

Ce symbole indique que I'équipement - TR
@ PRECAUTION doit &tre manipulé par un technicien Ne_touchez_ J?-maJS I'unité avec les
aprés-vente, qui se reportera au Manuel mains mouillées.

technique. T, .
Ce symbole indique que des informations N'inserez pas V0s dOIQtS_ O,u Q

[:E] PRECAUTION | sontincluses dans le mode d'emploi et/ou d'autres ObjetS dans l'unité %
les instructions d'installation. intérieure ou extérieure du

climatiseur, car les piéces en rotation

présentent un risque de blessure.

Informations importantes a propos du réfrigérant
utilisé \
Ce produit contient des gaz a effet de serre fluorés. N'évacuez pas des gaz dans I'atmosphere.

Type de réfrigérant: R32 Valeur GWP™ : 675 “GWP =global warming potential (Potentiel de Réchauffement Global)
Des vérifications périodiques d’absence de fuites peuvent étre nécessaires en fonction de la Iégislation européenne
ou locale. Contactez votre revendeur local pour plus d’'informations.

J

Informations destinées aux utilisateurs concernant la collecte et la mise au rebut des équipements anciens et des
batteries usées
Ces symboles sur les produits, 'emballage et/ou la documentation jointe signifient que les produits électriques et
électroniques usagés, ainsi que les batteries, ne doivent pas étre mélangés aux ordures ménageres.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage corrects des produits anciens et des batteries usagées,
mmmm 2Pportez-les aux points de collecte applicables conformément a la législation de votre pays et aux Directives
2002/96/CE et 2006/66/CE.
En éliminant correctement ces produits et batteries, vous aiderez a préserver des ressources précieuses et a prévenir
les effets néfastes sur la santé humaine et I'environnement de leur mauvaise gestion.

Pour de plus amples informations sur la collecte et le recyclage des produits et batteries usagés, veuillez contacter votre
collectivité locale, la décharge locale ou le point de vente ou vous avez acheté les articles.

Des sanctions peuvent étre prises en cas de mise au rebut non conforme a la législation nationale de ces produits usagés.

A I'attention des utilisateurs commerciaux dans I’'Union européenne

Si vous souhaitez mettre au rebut vos appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur pour de
plus amples informations.

[Informations sur la mise au rebut dans les pays en dehors de I'Union européenne]

Ces symboles ne sont valides que dans I'Union européenne. Si vous souhaitez mettre au rebut ces articles, contactez les
autorités locales ou votre revendeur et renseignez-vous sur la bonne méthode d’élimination.

Remarque sur le symbole de la batterie (exemples des deux symboles) :
Ce symbole peut étre utilisé conjointement a un symbole chimique. Dans ce cas, il est conforme aux
Pb

exigences définies par la Directive sur le produit chimique impliqué.




. h
Le contact du réfrigerant avec une

flamme peut produire un gaz toxique.

Pour des raisons de sécurité, assurez-
vous que le climatiseur est hors tension
et coupez également le courant avant
le nettoyage ou I'entretien.

Deébranchez la fiche du cordon E
ey oy . N
d'alimentation électrique de la |
prise, mettez le disjoncteur hors
tension ou encore coupez le dispositif
de sectionnement en vue d'isoler le
climatiseur de I'alimentation secteur en
cas d'urgence.

Mettez au rebut conformément aux lois
nationales et/ou locales.

-

Ce produit ne doit en aucune
circonstance étre modifié ou démonté.
Une unité modifiée ou démontée

peut provoquer un incendie, une
électrocution ou des blessures.

Ne nettoyez pas l'intérieur des unités
intérieure et extérieure vous-méme.
Demandez a un revendeur agréé

ou a un spécialiste de se charger du
nettoyage.

En cas de dysfonctionnement de
cet appareil, ne le réparez pas
vous-méme. Prenez contact avec
le revendeur ou un SAV pour la
réparation et la mise au rebut.

Prévoyez une prise électrique a A

utiliser exclusivement pour chaque
unité, et prévoyez un dispositif

de déconnexion de I'alimentation
électrique, un disjoncteur de fuite a
la terre ou un disjoncteur différentiel
pour la protection contre surintensité
de courant dans la ligne exclusive.

Prévoyez une prise électrique a
utiliser exclusivement pour chaque
unité. Une séparation des contacts au
moyen d’une déconnexion compléte
dans tous les pbles doit en outre

est incorporée dans le cablage fixe
conformément aux regles de cablage.

Pour éviter les risques possibles
d’ur_le déf_alllance _de I'isolation,
['unité doit étre mise a la terre.

N'utilisez pas un
cordon modifié, un
cordon commun, une
rallonge ou un cordon non spécifié
afin de prévenir une surchauffe ou un
incendie.

J

L'appareil doit étre rangé dans une
piece sans sources d'ignition utilisées
en continu (par exemple : flammes
nues, appareil a gaz en marche ou
chauffage électriqgue en marche).

Attention, certains réfrigérants ne
contiennent pas d’agent odorant.

Un endroit non ventilé ou I'appareil
utilisant des réfrigérants inflammables
est installé doit étre construit de telle
sorte qu’en cas de fuite du réfrigérant,
celui-ci ne stagnera pas afin d'éviter
tout risque d’incendie ou d’explosion.

L'appareil doit étre rangé dans un
endroit bien aéré ou la taille de la
piece correspond a la surface de
la piece tel que spécifié pour le
fonctionnement.

Aprés avoir installé I'unité, demandez
impérativement a l'installateur
I'espace au sol de la piece ou l'unité
est installée et la quantité de charge
de réfrigérant.

En cas de changement d’'unité ou
de cloison de séparation, consultez
impérativement le revendeur ou le
SAV.

N'utilisez aucun dispositif autre que
ceux recommandés par le fabricant
pour accélérer le processus de
dégivrage ou pour nettoyer.

Ne pas percer ni brdler.

Si une ventilation mécanique est
nécessaire, les orifices d'aération ne
doivent pas étre obstrués.

~N

FRANQAIS




/N AVERTISSEMENT

piece exempte de flammes nues
continues (par exemple : un appareil
a gaz en marche) et de sources
d'ignition (par exemple : un radiateur
électriqgue en marche).

(

J

r )
Cessez d'utiliser le produit en cas

0 d’anomalie ou de défaillance et
débranchez la fiche du cordon
d'alimentation ou mettez le produit ou
le disjoncteur hors tension.

(Risque de fumée, incendie,

électrocution)

Exemples d’anomalie/défaillance :

*Le disjoncteur de fuite a la terre se
déclenche fréequemment.

«Il arrive que le produit ne se mette
pas en marche lorsqu’il est mis sous
tension.

oIl arrive que le courant soit coupé
lorsque le cordon est déplacé.

*Une odeur de brdlé ou un bruit

® L'appareil doit étre rangé dans une 0

/N PRECAUTION

Cet appareil est destiné a étre utilisé par
des experts ou des utilisateurs formeés
dans des magasins, I'industrie légere

et dans des fermes ou pour un usage
commercial par des profanes.

Cet appareil peut étre utilisé par

des enfants a partir de 8 ans et des
personnes aux facultés physiques,
sensorielles ou mentales diminuées

OU sans experience ni expertise sous
la surveillance d’'un adulte ou s'ils

ont recu des instructions concernant
I'utilisation sécuritaire de I'appareil et
s'ils comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer

avec |'appareil. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas
étre effectués par un enfant laissé sans
surveillance.

Gardez I_’alarme incendie_ et la sortie d'air
a au moins 1,5 m de l'unité.

Evitez (_je refroidir ou de chauffer
excessivement la piece en présence de
bébés ou d’invalides.

inhabituel est détectable pendant le

anormalement chaud.

*De I'eau fuit de 'unité intérieure.

eLe cordon d'alimentation ou sa fiche
chauffe anormalement.

eLa vitesse du ventilateur ne peut pas
étre commandée.

eL'unité s’'arréte brusquement de
fonctionner alors qu’elle est sous
tension.

*Le ventilateur ne s’arréte pas méme
en arrétant le fonctionnement.

Contactez immédiatement votre

revendeur local pour maintenance ou

L reparation.

( Ne vous asseyez pas, nine )
montez sur l'unité. @
Vous risqueriez de tomber

accidentellement.
\_ y,

« L'appareil doit étre rangé de maniéere a éviter tout dommage mécanique.

J

fonctionnement.
e boitier est déformé ou

Ne mettez pas sous/hors tension le
climatiseur a partir de l'interrupteur
secteur. Utilisez la touche de commande
ON/OFF.

N'introduisez rien dans la sortie
d’air de I'unité extérieure. Cela est
dangereux, car le ventilateur
tourne a vitesse élevée.

Ne touchez pas I'entrée d’air ou Q
les ailettes en aluminium mince %
de l'unité extérieure. Vous

risqueriez de vous blesser.

Ne collez aucun objet

dans le CARTER DE A
VENTILATEUR.

Vous pourriez vous blesser et

I'unité pourrait étre endommageée.

« Le compresseur peut parfois s’arréter pendant un orage. Il ne s'agit pas d’'une défaillance mécanique. L'unité redémarre

automatiquement au bout de quelques minutes.

« Le texte anglais correspond aux instructions d’origine. Les autres langues sont la traduction des instructions d’origine.

B Maintenance
Reportez-vous au mode d’emploi livré avec I'unité intérieure.



Repéres pour la Directive 2014/68/EU (PED)
Figure de la plaque signalétigue nominale

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED)

FRANQAIS

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

i i Made in Chi
Panasonic Corporation ade in China

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
R32 GWP/COzeq. : 675/1.32t Varions

Tableau de données diverses

A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
B 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz

C | 442kw,204A | 6,25kw, 283A | 7,15 kW, 32,7A | 7,20 kw, 32,3A
D 25 A 35A 40 A 40 A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 195ky | 305kg | 305kg |  3,05kg

A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES
B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz

C | 447kW,6,90A | 6,50 kW, 9,90 A | 7,40 kW, 11,4 A | 7,60 kW, 11,4 A
D 15A 15A 15A 15A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 1,95 kg 305kg | 305k |  3,05kg




Gracias por adquirir este producto Panasonic.

Este producto es una unidad exterior de acondicionador A A DVE RTENC IA

de aire comercial.

Se incluyen las Instrucciones de instalacion. r
: ' Confirme con un distribuidor
Precau C | O N es de Seg u ”d ad 0 autorizado o con un especialista

el uso del tipo de refrigerante

Los siguientes simbolos utilizados en este manual informan eSp_eCifiCadO- El uso de un _
dfe posibles peligros. para los usuarios, el personal del servicio refngerante que no sea del tlpo
técnico o el aparato: especificado podria provocar
Este simbolo hace referencia a un peligro danos en el producto, quemaduras,
AADVERTENCIA 0 una practica insegura que pueden lesiones, etc.
ocasionar graves lesiones o la muerte. — - -
Este simbolo hace referencia a un peligro ESte. acondicionador de alr.e no tiene
PRECAUCIQN  © tnaprécica insequra que puecen ventilador para que entre aire fresco
ocasionar lesiones, dafios en el producto del exterior. Debe abrir las puertas o
0 dafios materiales. las ventanas con frecuencia cuando
Puntos alos que debe utilice aparatos de calefaccion de gas
® Prohibiciones 0 prestarse especial 0 aceite en la misma habitacion, ya
atencion que consumen mucho de oxigeno del
. . aire.
* Lea estas Instrucciones de uso o_Ietenl_damentt_a_antes de De lo contrario, en casos extremos,
utilizar este acondicionador de aire. Si tiene dificultades o . . q fixi
problemas, solicite ayuda a su distribuidor. existe resgo ae aslixia.
« Este acondicionador de aire esta disefiado para garantizar o : :
la comodidad en la habitacion. Utilice este aparato solo con Nunca utilice ni a,lm.acene gaSO“na u
el fin para el que esta disefiado, segun lo descrito en estas otros vapores o liquidos inflamables
Instrucciones de uso. cerca del acondicionador de aire: es
Este simbolo indica que este equipo muy pellgroso.
utiliza un refrigerante inflamable. Si se ili <
& ADVERTENCIA | produce una fuga de refrigerante en No utilice este aparato en atmosferas
presencia de una fuente de ignicion que puedan ser explosivas.

externa, existe la posibilidad de ignicion. R
Cerna, existe & posTilitar 2 1o No toque la unidad nunca con las

Este simbolo indica que el personal del :
@ PRECAUCION | servicio técnico debe manipular este manos mOJadas.

equipo como indica el Manual técnico. No introduzca los dedos ni

Este simbolo indica que hay informacion ; ;
I:Ii:l PRECAUCION | incluida en las Instrucciones de uso o _Otros_‘ ObjetOS en l_as unidades

las Instrucciones de instalacion. interiores o exteriores del

acondicionador de aire, ya que las
o piezas giratorias podrian provocar
utilizado . lesiones.

Informacion importante sobre el refrigerante

Este producto contiene gases de efecto invernadero fluorados.
No ventile los gases a la atmdsfera.

Tipo de refrigerante: R32 GWP® valor: 675 “GWP = global warming potential (potencial de calentamiento atmosférico)

Dependiendo de la legislacion local o la europea sera necesario realizar inspecciones periddicas. Contacte con su proveedor
local para obtener mas informacion.

Informacion para los usuarios sobre larecogiday la eliminacion de equipos antiguos y baterias usadas
Estos simbolos en los productos, los embalajes o los documentos adjuntos significan que las baterias y los productos eléctricos y
electrénicos usados no deben mezclarse con los residuos domésticos generales.
Para que el tratamiento, la recuperacién y el reciclado de los productos antiguos y las baterias usadas se realicen de forma
mmmm  COMrecta, llévelos a los puntos de recogida correspondientes, de acuerdo con la legislacion nacional y las Directivas 2002/96/CE
y 2006/66/CE.
Si elimina estos productos y estas baterias correctamente, ayudara a ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles efectos
negativos sobre la salud humana y el medioambiente que podrian surgir a raiz de una manipulacion inadecuada de los residuos.

Si desea obtener més informacion sobre la recogida y el reciclado de baterias y productos antiguos, péngase en contacto con su
ayuntamiento, con su servicio de eliminacion de residuos o con el punto de venta en el que adquirio los articulos.

Podrian imponerse multas por eliminar inadecuadamente estos residuos, de acuerdo con la legislacion nacional.

Para usuarios profesionales de la Unién Europea

Si desea desechar equipos eléctricos y electronicos, pida mas informacién a su distribuidor o su proveedor.

[Informacién sobre eliminacién de residuos en paises que no forman parte de la Unién Europea]

Estos simbolos solo tienen validez en la Unién Europea. Si desea eliminar estos articulos, pregunte a las autoridades locales o al
distribuidor cuél es el método de eliminacion que debe aplicarse.

cumple el requisito establecido por la Directiva sobre el producto quimico en cuestion.

Nota sobre el simbolo de la bateria (ejemplos de dos simbolos de la parte inferior):
Este simbolo podria utilizarse en combinacion con el simbolo de un producto quimico. En este caso,
Pb




, . )
Si el refrigerante entra en contacto con
una llama, produce un gas toxico.

Por razones de seguridad, asegurese
de apagar el acondicionador de aire y
también de desconectar la alimentacion
antes de una limpieza o una reparacion.

Desenchufe el cable de |E’
alimentacion de la toma de y
corriente, apague el disyuntor o
apague el sistema de desconexion de
la alimentacion para aislar el
acondicionador de aire de la
alimentacion eléctrica principal en caso
de emergencia.

Deseche el aparato de acuerdo con la
legislacion nacional y local.

r

Este producto no se puede modificar ni
desmontar en ningun caso.

La unidad modificada o desmontada
podria provocar incendios, descargas
eléctricas o lesiones.

Los usuarios no pueden limpiar el
interior de las unidades interiores ni el
de las unidades exteriores. La limpieza
debe realizarla un especialista 0 un
distribuidor autorizados.

Si el aparato falla, no lo repare usted
mismo. Péngase en contacto con

el distribuidor de ventas o con el
distribuidor de servicios técnicos si
necesita una reparacion o eliminar el
producto.

g

Cada unidad debe utilizar en exclusiva
una toma de corriente. En esta linea
exclusiva debe haber un sistema

de desconexion de la alimentacion,

un disyuntor de fuga a tierra o un
interruptor diferencial de proteccion
contra la sobrecarga de corriente.

Cada unidad debe utilizar en exclusiva
una toma de corriente. Para que

exista desconexioén completa, entre los
contactos debe haber una determinada
distancia en todos los polos del
cableado fijo, de acuerdo con las
normas de cableado.

Para evitar peligros derivados de %

fallos del aislamientp, la unidad
debe conectarse a tierra.

Con el objetivo de evitar %
sobrecalentamientos e %
incendios, no utilice

cables modificados, cables

empalmados, alargadores eléctricos
ni cables no especificados.

El aparato debe guardarse en

un lugar en el que no existan
fuentes de ignicion en continuo
funcionamiento (por ejemplo,
llamas abiertas, aparatos de gas
en funcionamiento o calefactores
eléctricos en funcionamiento).

Los refrigerantes no deben tener
olor.

Los lugares no ventilados en los
gue se instale un aparato que utilice
refrigerantes inflamables deben
estar construidos de forma que, si
se produce una fuga de refrigerante,
el refrigerante no se estanque con
el consiguiente peligro de incendio
o0 explosion.

El aparato se debe guardar en un
lugar bien ventilado cuya superficie
sea la especificada para el uso.

Una vez instalada la unidad,
pregunte al instalador la superficie
de la habitacion en la que esta
instalada la unidad y la cantidad de
carga de refrigerante.

Si la unidad o la division de la
habitacidon cambian, consulte

al distribuidor de ventas o al
distribuidor de servicios técnicos.

No utilice métodos diferentes de
los que recomienda el fabricante
para acelerar el proceso de
descongelacion ni para limpiar.

No perfore ni queme el aparato.

Si es necesaria la ventilacion
mecanica, no debe haber ninguna
obstruccion en los orificios de
ventilacion.

ESPANOL

11



12

/N ADVERTENCIA

\_

O

El aparato se debe guardar en un
lugar en el que no existan llamas
abiertas (por ejemplo, aparatos de
gas en funcionamiento) ni fuentes de
ignicion en continuo funcionamiento
(por ejemplo, calefactores eléctricos
en funcionamiento).

\

s

&

Deje de utilizar el producto si

se producen anomalias/fallos y
desconecte el cable de alimentacion o
apague el interruptor de alimentacién y
el disyuntor.

(Riesgo de humo/incendio/descarga
eléctrica)

Ejemplos de anomalia/fallo:

*El disyuntor de fuga a tierra se activa
frecuentemente.

*Aveces el producto no se pone en
marcha cuando se enciende.

A veces se desconecta la alimentacion
cuando se mueve el cable.

*Durante el funcionamiento se detectan
olor a quemado o ruido anémalo.

*La carcasa esta deformada o
anormalmente caliente.

*La unidad interior tiene fugas de agua.

*El cable de alimentacion o el enchufe
de dicho cable se calientan de forma
anémala.

*No puede controlarse la velocidad del
ventilador.

*La unidad deja de funcionar
inmediatamente aunque se encienda
para que funcione.

*El ventilador no se detiene aunque se
detenga el funcionamiento.

Pdngase en contacto inmediatamente

con su distribuidor local para solicitar
mantenimiento/reparacion.

J

No_ se siente ni se suba en la
unidad.
Podria caerse.

\

/N PRECAUCION

Este aparato esta disefiado para

ser utilizado por usuarios expertos o
debidamente formados en tiendas,
industrias ligeras o granjas o para que
lo utilicen comercialmente personas sin
conocimientos especificos.

Este aparato puede ser utilizado por
nifios con 8 afios de edad o mas y por
personas con capacidades fisicas,
sensoriales 0 mentales limitadas o con
falta de experiencia y conocimiento

si estan supervisadas o han recibido
instrucciones en relacion con el uso del
aparato de forma segura y comprenden
los peligros que dicho uso implica. Los
nifos no deben jugar con el aparato. Los
nifos no deben realizar los procesos de
limpieza y mantenimiento por parte del
usuario sin supervision.

La salida de aire y la alarma de incendios
deben estar a 1,5 m de la unidad como
minimo.

No enfrie ni caliente la habitacion
demasiado si hay bebés o discapacitados
en ella.

J

« El aparato se debe guardar de modo que se eviten los dafios mecanicos.
« El compresor podria detenerse de vez en cuando durante las tormentas eléctricas. Esto no es un fallo mecéanico. Transcurridos

unos minutos, la unidad se recupera automaticamente.

B Mantenimiento

Consulte las Instrucciones de uso incluidas con la unidad interior.

No apague y encienda el acondicionador
de aire desde el interruptor de la red

eléctrica. Utilice el botdn ON/OFF
(Encender/apagar).

No introduzca nada en la salida c
de aire de la unidad exterior.

Es peligroso, pues el ventilador

gira a gran velocidad.

afiladas aletas de aluminio de la
unidad exterior. Podria lesionarse.

No introduzca ningun objeto

en la CARCASA DEL A
VENTILADOR. Podria
lesionarse y la unidad podria
dafarse.

No toque la entrada de aire ni las

« Las instrucciones originales son las del texto en inglés. Los textos en otros idiomas son traducciones de las instrucciones originales.



Marcas para la Directiva 2014/68/EU (PED)
Figura de la placa de caracteristicas

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED)

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

ESPANOL

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

i i Made in Chi
Panasonic Corporation ade in China

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
R32 GWP/COzeq. : 675/1.32t Varions

Tabulacion de diversos datos

A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
B 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz

C | 442kw,204A | 6,25kw, 283A | 7,15 kW, 32,7A | 7,20 kw, 32,3A
D 25 A 35A 40 A 40 A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 195ky | 305kg | 305kg |  3,05kg

A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES
B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz

C | 447kW,6,90A | 6,50 kW, 9,90 A | 7,40 kW, 11,4 A | 7,60 kW, 11,4 A
D 15A 15A 15A 15A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 1,95 kg 305kg | 305k |  3,05kg

13



14

Vielen Dank fir den Kauf dieses Panasonic-Produkts.
Bei diesem Produkt handelt es sich um die Auf3eneinheit AWARN U NG
einer Gewerbeklimaanlage.

Eine Installationsanleitung liegt bei.

Sicherheitsvorkehrungen

-
Lassen Sie sich beziglich des
vorgeschriebenen Kaltemittels von

einem autorisierten Handler oder

Die folgenden Symbole machen im Verlauf der Anleitung auf Fachbetrieb beraten. Verwendung eines
Situationen aufmerksam, die eine potenzielle Gefahr fiir den anderen als des vorgeschriebenen
Benutzer, das Wartungspersonal oder das Geréat darstellen: Kaltemittels kann einen Schaden am

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr oder Produkt, Bersten und Verletzungen o.
AWARNU NG fahrlsssige Handlung, die zu einer schweren dgl. zur Folge haben.

Kdrperverletzung oder zum Tod fiilhren kdnnte.

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr Diese K“maanlage hat keinen Ventilator

oder fahrlassige Handlung, die zu einer zur Zufuihrung von frischer Auf3enlutft.
AVORSICHT Kfjrperverletzgng oder zugeinem Produkt- oder Wenn zusé_tzﬂch viel Sauerﬂstoﬁ
Sachschaden flifren konnte. verbrauchende Gas- oder Olheizungen
_ im gleichen Raum verwendet werden,
® e 0 Zu beachtende Punkte sind Tiren und Fenster zur Beliiftung
regelmafig zu o6ffnen.

 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme Anderenfalls besteht im Extremfall

der Klimaanlage aufmerksam durch. Sollten danach dennoch Erstickungsgefahr.

Schwierigkeiten oder Probl ftreten, f Sie |h . .

Handlor o Rag - ropieme aulireten, fragen =ie faren Niemals Benzin oder andere brennbare
« Diese Klimaanlage ist fiir eine komfortable Raumklimatisierung Gase bzw. fllichtige Fllssigkeiten in der

vorgesehen. Sie darf nur fur den in der Bedienungsanleitung

Nahe der Klimaanlage verwenden oder
angegebenen Zweck verwendet werden.

lagern; dies wére extrem gefahrlich.

Dieses Symbol macht darauf aufmerksam, : ot : :
dass diese Einheit mit einem brennbaren Verwenden .Sle das .Gerat nicht in einer
A WARNUNG | Kéltemittel arbeitet. Wenn Kéltemittel austritt potenziell leicht entztindlichen Umgebung.
und eine externe Ziindquelle vorhanden ist, D. E- h o | . H d
besteht die Mdglichkeit einer Entziindung. |e" Inheit niemals mit nassen Handen
Dieses Symbol macht darauf aufmerksam, berthren.
dass das Wartungspersonal dieses Gerat unter : :
@ VORSICHT Bezugnahme auf die Technische Anleitung zu Niemals _I_:lnge_r Od.er andere Q
handhaben hat. Gegenstande in die Innen- oder
Dieses Symbol macht darauf aufmerksam, AuBeneinheit der Klimaanlage
DE] VORSICHT | dass Informationen in der Bedienungsanleitung stecken. Die sich in der Einheit
oder Installationsanleitung enthalten sind. bewegenden Teile kénnen eine

Wichtige Hinweise zum verwendeten Kaltemittel  \_ Verletzung verursachen.

Dieses Produkt enthdlt fluorierte Treibhausgase. Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphére ab.

Kuhimitteltyp: R32  GWP®: 675  WGWP = global warming potential (Treibhauspotenzial)

Entsprechend der jeweiligen européischen oder 6rtlichen Vorschriften kdnnen regelmafige Kéaltemittel- Dichtigkeitsprifungen
vorgeschrieben sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler.

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von Altgeraten und verbrauchten Batterien
Diese Symbole auf den Produkten, den Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische
Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmiill gegeben werden diirfen.
Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemé&R Ihrer Landesgesetzgebung
mmmm UNd den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zusténdigen Sammelpunkten.
Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgeméaf entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schiitzen und eventuelle
negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgeméfie
Abfallbehandlung auftreten kénnen.
Fir weitere Informationen zu Sammlung und Recycling alter Produkte und Batterien wenden Sie sich bitte an Ihre 6rtlichen Verwaltungsbehdrde, lhr
ortliches Entsorgungsunternehmen oder die Verkaufsstelle, bei der Sie die Gegensténde gekauft haben.
Landesvorschriften gemaR kann eine nicht ordnungsgemafie Entsorgung solcher Abfélle geahndet werden.
Fir gewerbliche Nutzer in der Europaischen Union
Wenn Sie elektrische oder elektronische Geréte entsorgen mochten, wenden Sie sich fiir weitere Informationen bitte an lhren Handler oder Lieferanten.
[Informationen zur Entsorgung in Landern auf3erhalb der Europaischen Union]
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Européischen Union. Wenn Sie solche Gegensténde entsorgen méchten, erfragen Sie die vorschriftsmaiige
Entsorgungsmethode bitte bei den ortlichen Behdrden oder Ihrem Handler.

Anforderungen derjenigen Richtlinie, die firr die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Hinweis zum Batteriesymbol (Beispiel mit chemischem Symbol):
Dieses Symbol wird mdglicherweise in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet. In diesem Fall erfiillt es die
Pb




Wenn das Kéltemittel mit einer Flamme
in Bertihrung kommt, wird ein toxisches
Gas erzeugt.

Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
zur Sicherheit die Klimaanlage
ausschalten und auch von der
Stromversorgung trennen.

In einem Notfall den Netzstecker (1
aus der Steckdose ziehen oder |E y
den Trennschalter ausschalten

oder das entsprechende Trennorgan
abschalten, um die Klimaanlage von der
Stromversorgung zu trennen.

Die Entsorgung muss in
Ubereinstimmung mit der nationalen und/
oder oOrtlichen Gesetzgebung erfolgen.

-

Dieses Produkt darf unter keinen
Umstanden abgeandert oder zerlegt
werden.

Ein Abandern oder Zerlegen der Einheit
kann einen Brand, einen Stromschlag
oder eine Verletzung verursachen.

Im Inneren von Innen- und
AuRReneinheiten befinden sich keine vom
Benutzer zu reinigenden Teile. Einen
autorisierten Handler oder Spezialisten
mit der Reinigung beauftragen.

Im Falle einer Betriebsstorung

dieses Gerats nicht versuchen, diese
eigenhandig zu beseitigen. Den
Vertriebshandler oder Servicehandler
mit Instandsetzungsarbeiten und der
Entsorgung beauftragen.

Um Stromschlaggefahr durch
Isolierungsausfall zu vermeiden,
muss die Einheit geerdet werden.

O

Verwenden Sie keine
abgeénderten Kabel,
keine Mehrfachstecker,
Verlangerungskabel oder Kabel ohne
Spezifikation, um ein Uberhitzen und
einen Brand zu vermeiden.

J

Flr den Anschluss jeder Einheit muss )

eine separate Steckdose vorhanden sein;
innerhalb des ausschlieRlich fir die Einheit
verwendeten Stromversorgungskabels
muss ein Trennschalter, ein
Fehlerstromschutzschalter (ELCB) oder
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
zum Schutz gegen Uberstrom vorhanden
sein.

Fir jede Einheit ist eine separate
Steckdose vorzusehen, und den
Verkabelungsbestimmungen gemal muss
in der Festverkabelung eine Moglichkeit
zur vollstandigen Abschaltung durch

Das Gerat ist in einem Raum ohne
andauernd arbeitende Ztindquellen (z. B.
offene Flammen, in Betrieb befindliches
Gasgerat oder in Betrieb befindliche
Elektroheizung) zu lagern.

Beachten Sie, dass Kaltemittel geruchlos
sein kénnen.

Ein nicht bellfteter Ort, an dem ein Gerét
installiert wird, das mit einem brennbaren
Kéltemittel arbeitet, muss so ausgefuhrt
werden, dass eventuell ausleckendes
Kaltemittel sich nicht stauen kann und zu
einem Brand- oder Explosionsrisiko wird.

Das Gerdt ist in einem gut beliifteten
Bereich zu lagern, dessen RaumgréRe der
flir den Betrieb spezifizierten RaumgroRe
entspricht.

Bringen Sie nach der Installation der
Einheit unbedingt in Erfahrung, wie grof3
die Bodenflache des Raums ist, in dem
die Einheit installiert wurde, und mit wie
viel Kaltemittel sie beflllt wurde.

Lassen Sie sich bei einem Wechsel der
Einheit oder der Raumaufteilung unbedingt
vom Vertriebshandler oder Servicehandler
beraten.

Zur Beschleunigung des
Entfrostungsprozesses und zur Reinigung
keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Mittel verwenden.

Nicht durchstechen oder verbrennen.

In Fallen, die eine mechanische Liftung
erfordern, sind Luftungsoffnungen von
Hindernissen freizuhalten.

Kontakttrennung aller Pole bestehen.

15
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/NWARNUNG

Das Gerét ist in einem Raum ohne
andauernd in Betrieb befindlichen
offenen Flammen (z. B. in Betrieb
befindliches Gasgerat) und
Zundquellen (z. B. in Betrieb befindliche

Elektroheizung) zu lagern. )

\_

Sollte irgendeine Funktionsstorung/
Fehlfunktion auftreten, stellen Sie den
Betrieb ein und ziehen den Netzstecker
oder schalten den Hauptschalter und
Schutzschalter aus.

(Gefahr von Rauchbildung/Feuer/
Stromschlag)

Beispiele fur Funktionsstoérungen/

Fehlfunktionen:

*Der Fehlerstromschutzschalter (ELCB)
|6st hdufig aus.

*Das Produkt [&uft bisweilen nicht an,
wenn es eingeschaltet wird.

*Die Stromversorgung wird beim
Bewegen des Kabels bisweilen
unterbrochen.

*Beim Betrieb macht sich ein
Brandgeruch oder ein ungewdhnliches
Geréusch bemerkbar.

*Das Gehause weist Verformungen auf
oder ist ungewdhnlich heil3.

»\Wasser tropft aus der Inneneinheit.

*Das Netzkabel bzw. der Netzstecker
wird ungewohnlich heil3.

*Die Geblasedrehzahl Iasst sich nicht
regeln.

*Die Einheit bleibt nach dem
Einschalten sofort stehen.

*Das Geblase kommt nach dem
Ausschalten nicht zum Stillstand.

Beauftragen Sie lhren Handler

umgehend mit den erforderlichen
Wartungs-/Reparaturarbeiten.

Z®

J
Nicht auf der Einheit sitzen oder

N
stehen.

Dies konnte einen Fall zur Folge haben.

( ZUR BEACHTUNG )

&

/NVORSICHT

Dieses Gerat ist f(ir den Betrieb in Verkaufs-
oder Geschaftsraumen, Leichtindustrie
oder Landwirtschaftsbetrieben konzipiert
und sollte nur von Fachkundigen oder fiir
den Betrieb geschulten Benutzern bedient
werden.

Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren,
von Personen mit eingeschrankten
physischen, mentalen oder sensorischen
Fahigkeiten sowie von Personen ohne
ausreichende Erfahrung und Kenntnis
bedient werden, vorausgesetzt, sie werden
wéahrend der Bedienung beaufsichtigt,
uber die potenziellen Gefahren aufgeklart
und erhalten eine entsprechende
Einweisung zur sicheren Bedienung des
Gerats. Kinder durfen nicht mit dem Gerat
spielen. Die Reinigung und Benutzer-
Wartungshandgriffe dirfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht durchgefihrt
werden.

Feuermelder und Luftauslass mindestens
1,5 m von der Einheit entfernt einrichten.

Den Raum nicht zu stark heizen oder
kihlen, wenn Kleinkinder oder Kranke
zugegen sind.

Die Klimaanlage nicht mit dem
Hauptstromversorgungsschalter ein-
und ausschalten. Hierzu die EIN/AUS-

Bedientaste verwenden.
Aluminiumrippen der AuBeneinheit

Keine Gegenstande in den

der Lifter mit hoher Geschwindigkeit
nicht bertihren. Dies konnte eine I
LUFTERGEHAUSE stecken.
beschadigen.

Luftauslass der AuBeneinheit
stecken. Dies ist gefahrlich, da sich

dreht.

Den Lufteinlass oder die scharfen
Verletzung zur Folge haben.

Keinen Gegenstand in das é
Dies konnte eine Verletzung

zur Folge haben und die Einheit

» Das Gerat ist so zu lagern, dass eine mechanische Beschadigung ausgeschlossen ist.

» Es kann vorkommen, dass der Kompressor bei Gewittern bisweilen zum Stillstand kommt. Dies ist kein mechanischer Defekt.
Die Einheit nimmt nach einigen Minuten automatisch den Betrieb wieder auf.

« Die ursprunglichen Anweisungen wurden in englischer Sprache abgefasst. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es
sich um Ubersetzungen des Originals.

B Wartung
Siehe mit der Inneneinheit gelieferte Bedienungsanleitung.



Markierungen flr die EG-Richtlinie 2014/68/EU (PED)
Abbildung des Typenschilds

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED)

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

DEUTSCH

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

i i Made in Chi
Panasonic Corporation ade in China

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
R32 GWP/COzeq. : 675/1.32t Varions

Tabellarische Ubersicht verschiedener Daten

A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
B 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz

C | 442kw,204A | 6,25kw, 283A | 7,15 kW, 32,7A | 7,20 kw, 32,3A
D 25 A 35A 40 A 40 A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 195ky | 305kg | 305kg |  3,05kg

A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES
B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz

C | 447kW,6,90A | 6,50 kW, 9,90 A | 7,40 kW, 11,4 A | 7,60 kW, 11,4 A
D 15A 15A 15A 15A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 1,95 kg 305kg | 305k |  3,05kg
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Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.

Questo prodotto & I'unita esterna di un condizionatore &AVVE RTENZA

d’aria commerciale.

Istruzioni di installazione allegate. r

Precauzioni per la sicurezza

| seguenti simboli utilizzati in questo manuale, avvisano

Accertare con il rivenditore o tecnico
autorizzato che venga utilizzato il
refrigerante del tipo specificato. L'uso
di refrigeranti di tipo diverso da quello

'utente di condizioni potenzialmente pericolose per gli utenti, i specificato pud provocare danni al .
personale di servizio o 'apparecchio: prodotto, esplosione, lesioni personali
Questo simbolo si riferisce a eccC.
operazioni pericolose 0 poco sicure . . .
AAVVERTENZA che possono provocare gravi lesioni QUGSIO Co_nd|2|0nat0re d a”_a nc_m
personali 0 la morte. dispone di ventola per 'aspirazione
Questo simbolo si riferisce a di aria fresca dall’'esterno. Se
operazioni pericolose 0 poco sicure nell’ambiente si usano apparecchi
A ATTENZIONE che possono causare lesioni personali PP

di riscaldamento a gas o a olio

o danni al prodotto o ad altre cose. g L9 . .
i combustibile, poiché essi bruciano

N molto dell'ossigeno presente
Operazioni vietate Operazioni Ympia A . :
p raccomandate nell'aria, € raccomandabile aprire
frequentemente le porte o le finestre.

« Leggere attentamente queste Istruzioni per I'uso prima di Altrimenti, in casi estremi, sussiste il
utilizzare il condizionatore d’aria. Se permangono difficolta o rischio di soffocamento.
problemi, rivolgersi al proprio rivenditore per I'assistenza.

« Il condizionatore d’aria & progettato per fornire condizioni Mai utilizzare o conservare benzina o
ambientali confortevoli. Utilizzarlo solamente per lo scopo per altri vapori 0 quuidi infiammabili vicino
cui € inteso, come descritto nelle presenti Istruzioni per I'uso. .. o Sy A s .

al condizionatore d’aria, cio € infatti
Questo simbolo indica che questa molto pericoloso.
apparecchiatura utilizza refrigerante infiammabile. - .
& AVVERTENZA | Se si verica una perdita di refrgerante, in Non utilizzare questo apparecchio
presenza di una fonte di accensione esterna, vi & in un’atmosfera potenzialmente
la possibilita di accensione. esplosiva.

Questo simbolo indica che la manipolazione

@ ATTENZIONE di questa apparecchiatura deve essere Non si deve mai toccare 'unita con le

eseguita da personale di servizio facendo mani b agn ate.

riferimento al Manuale tecnico. - - -

Questo simbolo indica che vi sono Non introdurre le dita o altri Q
DE] ATTENZIONE | informazioni incluse nelle Istruzioni per I'uso oggetti nell’unita interna o %

e/o nelle Istruzioni di installazione. esterna deI condizionatore

d'aria, in quanto le parti in rotazione
Informazioni importanti sul refrigerante usato Y possono causare lesioni.

N

Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra. Non scaricare i gas nell'atmosfera.

Tipo di refrigerante: R32  Valore GWP®: 675 ~ @GWP = global warming potential - potenziale di riscaldamento globale
A seconda delle disposizioni vigenti a livello locale e europeo, puo essere necessario svolgere periodicamente dei controlli
per verificare I'assenza di perdite di refrigerante. Per ulteriori informazioni contattore il distributore locale.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di apparecchiature vecchie e batterie usate
Questi simboli sul prodotto, sulla confezione e/o sui documenti acclusi indicano che i prodotti elettrici ed elettronici e le
batterie non devono venire smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
Per il corretto trattamento, recupero e riciclo di prodotti vecchi e batterie usate, conferirli presso gli appositi punti di
mmmm 'accolta, in conformita con la legislazione nazionale e le Direttive 2002/96/CE e 2006/66/CE.
Il corretto smaltimento di questi prodotti e batterie consente di risparmiare risorse preziose e prevenire i potenziali effetti
negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclo di prodotti vecchi e batterie usate, contattare la sede comunale locale, il servizio
di smaltimento rifiuti o il punto vendita presso il quale sono stati acquistati gli articoli.
Lo smaltimento scorretto di questi rifiuti potrebbe essere soggetto a sanzioni, conformemente alla legislazione nazionale.
Per utenti aziendali nell’lUnione Europea
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore.
[Informazioni sullo smaltimento in Paesi al di fuori dell’Unione Europea]
Questi simboli sono validi solo nell’'Unione Europea. Per informazioni sul corretto metodo di smaltimento di questi articoli,
rivolgersi alle autorita locali o al proprio rivenditore.

Nota relativa al simbolo della batteria (i due simboli di esempio in basso):
Questo simbolo pud essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In tal caso, &€ necessario
o attenersi ai requisiti specificati dalla Direttiva relativamente alla sostanza chimica in questione.




-

Se il refrigerante entra a contatto con
una fiamma, produce un gas tossico.

Per motivi di sicurezza, prima

di procedere con la pulizia o

la manutenzione, spegnere il
condizionatore d'aria e scollegarlo
dall'alimentazione elettrica.

Scollegare la spia di E’
alimentazione dalla presa, y
oppure spegnere l'interruttore
differenziale o disinserire
I'alimentazione spegnendo il
sezionatore, in modo da isolare il
condizionatore d'aria dall’alimentazione
di rete in caso di emergenza.

Smaltire in conformita con le normative
nazionali e/o locali.

Questo prodotto non deve essere
modificato 0 smontato in nessun caso.
L'unita modificata o smontata puo
causare incendio, scosse elettriche o
lesioni personali.

Non pulire da sé l'interno delle unita
interne ed esterne. Tale pulizia deve
essere affidata a un rivenditore 0 a un
tecnico autorizzato.

In caso di malfunzionamento
dell’apparecchio, non tentare di
ripararlo da sé. Per le riparazioni e
lo smaltimento, rivolgersi al proprio

Per prevenire
surriscaldamento e
incendio, non utilizzare
cavi modificati, cavi di giunzione,
prolunghe o cavi non specificati.

L’'apparecchio deve essere
conservato in un locale in cui non
siano presenti fonti di accensione con
funzionamento continuo (come ad
esempio fiamme libere, apparecchi a
gas in funzione o riscaldatori elettrici
in funzione).

Tenere presente che i refrigeranti
possono essere inodore.

Se l'apparecchio é installato in
un‘area non ventilata e utilizza
refrigeranti infiammabili, tale area
deve essere predisposta in modo
che, in caso di perdite di refrigerante,
questo non possa ristagnare creando
pericolo di incendio o di esplosione.

L'apparecchio deve essere
conservato in un'area ben ventilata, in
un locale di dimensioni corrispondenti
a quelle richieste per il locale d’uso.

rivenditore o a un centro di assistenza. )

Collegare ciascuna unita a una presa\

di corrente dedicata e nella linea
esclusiva installare un sezionatore,
un interruttore differenziale contro
le perdite a terra (ELCB) o un
interruttore differenziale (RCD)

per la protezione da sovracorrente.

Collegare ciascuna unita a una presa
elettrica dedicata e con i cablaggi
fissi provvisti della possibilita di
scollegare totalmente 'alimentazione
mediante separazione di tutti i poli

in ottemperanza alle normative sui
collegamenti elettrici.

Per evitare i rischi derivanti da
eventuali problemi di
isolamento, I'unita deve essere

Dopo aver installato I'unita,

non mancare mai di chiedere
all'installatore la superficie del locale
in cui € installata I'unita e la quantita
di carica del refrigerante.

In caso di cambiamento dell’'unita

o0 della superficie del locale, non
mancare mai di consultare il
rivenditore o un centro di assistenza.

Non utilizzare mezzi per accelerare il
processo di sbrinamento o per pulire,
diversi da quelli raccomandati dal
produttore.

Non forare o bruciare.

Qualora sia richiesta la ventilazione
meccanica, le aperture di ventilazione
devono essere mantenute libere da
ostruzioni.

collegata a massa.

ITALIANO
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/NAVVERTENZA

O

L'apparecchio deve essere conservato
in un locale in cui non siano presenti
fiamme libere con funzionamento
continuo (come ad esempio
apparecchi a gas in funzione) o fonti
di accensione (come ad esempio
riscaldatori elettrici in funzione).

i

-

Al verificarsi di qualsiasi anomalia/
guasto, interrompere ['utilizzo del
prodotto e scollegare la spina di
alimentazione o spegnere l'interruttore
di alimentazione e il salvavita.
(Rischio di fumo/incendio/scosse
elettriche)

Esempi di anomalia/guasto:

* Linterruttore differenziale contro le
perdite a terra salta spesso.

* Avolte il prodotto non si avvia
quando viene acceso.

+ A volte I'alimentazione si disinserisce
quando si muove il cavo.

* Durante il funzionamento si avvertono
odore di bruciato o rumori anomali.

* |l corpo e deformato o troppo caldo.

« L'unita interna ha perdite di acqua.

*|l cavo o la spina di alimentazione
diventano troppo caldi.

*Non é possibile controllare la velocita
della ventola.

*L'unita si arresta subito dopo essere
stata accesa per funzionare.

«La ventola non si arresta neppure
dopo aver arrestato il funzionamento.

Contattare immediatamente il proprio
rivenditore per la manutenzione/
riparazione.

J

N

O

\_

Non sedersi né salire in piedi
sull'unita.

Si potrebbe accidentalmente
cadere.

\

/NATTENZIONE

Questo apparecchio é stato progettato
per essere utilizzato da utenti esperti 0
addestrati in negozi, industrie leggere o
fattorie, o per scopi commerciali da parte
di non addetti.

Questo apparecchio puo essere
utilizzato dai minori a partire dagli 8
anni di eta e da persone con capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte o da
persone inesperte, a condizione che
siano adeguatamente supervisionate

0 preventivamente istruite sull’utilizzo
in sicurezza e informate sui pericoli
presenti. | bambini non devono giocare
con |'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione da parte dell’'utente non
devono essere effettuate da bambini
senza supervisione.

Mantenere I'allarme antincendio e I’t_Jscita
dell’aria ad almeno 1,5 metri dall’'unita.

Se nell’ambiente vi sono bambini o
persone invalide e raccomandabile
non raffreddarlo né riscaldarlo
eccessivamente.

J

Non accendere e spegnere il
condizionatore d'aria dall'interruttore
principale di alimentazione. Usare il
pulsante di funzionamento ON/OFF.

Non inserire alcun oggetto Q
nell'uscita dell'aria dell'unita

esterna. Cio €’pericoloso in quanto

la ventola ruota ad alta velocita.
dell'unita esterna. Ci si potrebbe I
ferire.

Non introdurre alcun oggetto

estraneo nel VANO DELLA A
VENTOLA. Ci si potrebbe

Non toccare né la presa dell’'aria
infatti ferire e danneggiare I'unita.

né le taglienti alette d’alluminio

 L'apparecchio deve essere conservato in modo da prevenire danni meccanici.

« Il compressore si potrebbe occasionalmente arrestare durante i temporali. Non si tratta di un guasto meccanico. L'unita si rimette
in funzione automaticamente dopo alcuni minuti.

« |l testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

B Manutenzione
Vedere le Istruzioni per l'uso allegate all'unita interna.



Contrassegni conformi alla Direttiva 2014/68/EU (PED)
Targhetta dei dati nominali

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED)

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Made in China

ITALIANO

Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
R32 GWP/COzeq. : 675/1.32t Varions

Tabelle dei dati tecnici

A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
B 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz

C | 442kw,204A | 6,25kw, 283A | 7,15 kW, 32,7A | 7,20 kw, 32,3A
D 25 A 35A 40 A 40 A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 195ky | 305kg | 305kg |  3,05kg

A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES
B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz

C | 447kW,6,90A | 6,50 kW, 9,90 A | 7,40 kW, 11,4 A | 7,60 kW, 11,4 A
D 15A 15A 15A 15A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 1,95 kg 305kg | 305k |  3,05kg
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Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Panasonic
product. AWAA RSCH UWI NG

Dit product is een commerciéle airconditioner-buitenunit.

Installatie-instructies bijgevoegd.
Bevestig met een erkende dealer of

Vel | | g h el d SVO O rZO rg e n 0 specialist het gebruik van het opgegeven

koudemiddeltype. Gebruik van een

De volgende symbolen die in deze handleiding worden ander koudemiddel dat het opgegeven
gebruikt wijzen u op mogelijk gevaarlijke omstandigheden voor type kan schade veroorzaken aan het
gebruikers, onderhoudspersoneel of het toestel zelf: product, Iekkage en letsel enz.
Dit symbool geeft een risico of onveilige ; it ;
é WAARSCHUWING  handeling aan die kan leiden tot emsii Deze airconditioner heeft geen ventilator
persoonlik letsel of zelfs de dood. voor het inbrengen van frisse lucht van
- — — buiten. U moet regelmatig deuren of
it symbool geeft een risico of onveilige
LET OP handeling aan die kan leiden tot ra;men open;etten Wanneer_ ugas- IOf
/ j \ persoonlijk letsel of tot schade aan het oI|eve_rwarm|ngsapparaten_|n de ruimte
product of andere eigendommen. gebruikt, want deze verbruiken grote
Dingen die u moet hoeveelheden zuurstuf uit de aanwezige
® Verboden 0 doen of waar u op lucht. o _ .
moet letten Doet u dit niet, dan is er in extreme
gevallen gevaar voor verstikking.
« Lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig door voor u deze Gebruik of b . |
airconditioner gaat gebruiken. Als u nog steeds moeilijkheden of e I‘.UI Or bewaar In geen geva
problemen ondervindt, moet u uw dealer raadplegen voor hulp of advies. benzine of andere brandbare gassen

« Deze airconditioner is ontworpen de ruimte waarin u verblijft zo
aangenaam mogelijk te maken. Gebruik het toestel uitsluitend waarvoor
het bedoeld is zoals omschreven in deze bedieningsinstructies.

of vloeistoffen in de buurt van de
airconditioner - dit is zeer gevaarlijk.

Gebruik dit toestel niet in een omgeving

Dit symbool geeft aan dat deze apparatuur 5 :
gebruik maakt van een ontvlambaar waar m09€|ljk Ompl()ffmgsgevaar
A WAARSCHUWING | koudemiddel. Als er koudemiddel lekt en er bestaat.
t tstekingsb ig is, —
G kan hot el onbrandon O Raak de unit in geen geval met natte
Dit symbool geeft aan dat deze handen aan.
apparatuur gehanteerd moet worden : :
@ LET OP door gekwalificeerd servicepersoneel met Steek in geen geval .UW vm_gers of Q
inachtneming van de technische handleiding. ande_re voorwerpen In de binnen- &}
Dit symbool geeft aan dat er informatie over of buitenunit van de
DE] LET OP dit onderwerp is in de bedieningsinstructies airconditioner, want de draaiende
enfof de installatie-instructies. onderdelen in het binnenwerk kunnen
Belangrijke informatie betreffende het gebruikte | letsel veroorzaken.

koudemiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat deze gassen niet in de atmosfeer ontsnappen.

Koelmiddeltype: R32  GWP® waarde: 675  “GWP = global warming potential (broeikaseffect)

Geregelde controles op koelmiddellekkages kunnen noodzakelijk zijn, navenant de Europese of plaatselijke wetgeving.
Contacteer uw plaatselijke dealer voor nadere informaties.

Informatie voor gebruikers betreffende de inzameling en verwijdering van oude apparatuur en gebruikte batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakking en/of begeleidende documentatie betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische
producten en batterijen niet samen met gewoon huishoudelijk afval weggeworpen mogen worden.

Voor de correcte behandeling, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen moet u ze naar de daartoe bestemde

mmmm Nzamelingspunten brengen overeenkomstig uw nationale regelgeving en de Richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG.

Door deze producten en batterijen op de juiste manier te verwijderen, helpt u mee waardevolle hulpbronnen te conserveren en mogelijke
negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die anders kunnen voortkomen uit incorrecte verwijdering van afval te
voorkomen.

Voor meer informatie over de inzameling en recycling van oude producten en batterijen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke autoriteiten, uw

afvalbedrijf, of het verkooppunt waar de items aangeschaft hebt.

Volgens de ter plaatse geldende regelgeving kunnen er straffen of andere maatregelen gelden voor het niet op de juiste wijze verwijderen van dit afval.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt wegwerpen, moet u contact opnemen met uw dealer of leverancier voor nadere informatie.

[Informatie over verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. Als u deze items wilt wegwerpen, moet u contact opnemen met uw plaatselijke autoriteiten of uw

dealer en vraag wat de correcte manier van verwijdering is.

Opmerking over het batterijsymbool (zie de twee voorbeelden):
Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met een chemische aanduiding. In dit geval voldoet de aanduiding aan de eisen uit
Pb

de Richtlijn voor de chemische stof in kwestie (in dit voorbeeld: lood (Ph)).




N
Als het koudemiddel in contact komt met
vuur, zal dit een giftig gas produceren.

Voor de veiligheid moet u de
airconditioner uitschakelen en de
stroomvoorziening afsluiten voor u het
toestel schoonmaakt of onderhoud
pleegt.

Haal de stekker uit het stopcontact #&5
of schakel de stroomonder%reker E’
uit die de airconditioner in geval

van nood moet afsluiten van de
hoofdstroomvoorziening in geval van
nood.

Gooi weg in overeenstemming met de
landelijke en/of plaatselijke regelgeving.

-

Dit product mag in geen geval worden
gewijzigd of gedemonteerd.

Een gewijzigde of gedemonteerde
unit kan leiden tot brand, elektrische
schokken, of letsel.

Gebruikers mogen niet zelf het
binnenwerk van de binnen- en buitenunits
schoonmaken. Vraag een erkende dealer
of bevoegde specialist om de units
schoon te maken.

Probeer deze apparatuur niet zelf te
repareren wanneer deze storingen
vertoont. Neem voor reparatie en
verwijdering contact op met uw dealer of
reparateur.

Y,
Zorg ervoor dat elk toestel een apart, )
eigen stopcontact heeft en een
hoofdschakelaar om hem af te
sluiten van de netstroom, en een
aardlekschakelaar, of een
verliesstroomschakelaar ter
bescherming tegen te hoge

stromen aangebracht in de eigen
stroomvoorziening.

Zorg voor een apart stopcontact voor
elk individueel unit; volledig loskoppelen
betekent dat alle polen van de
aansluiting losgekoppeld zijn van het
vaste net, in overeenstemming met de
regelgeving betreffende de bedrading.

Om eventuele risico's van het
kapot raken van isolatie te
voorkomen, moet de unit
geaard worden.

Gebruik geen snoeren
waaraan veranderingen
zijn aangebracht, aan
elkaar gekoppelde snoeren,
verlengsnoeren of snoeren die niet
voldoen aan de specificaties om
oververhitting en brand te voorkomen.

Het toestel moet worden bewaard in
een ruimte waarin zich geen doorlopend
werkende ontstekingsbronnen bevinden
(bijvoorbeeld: open vuur, een werkend
gasapparaat, of een werkend elektrisch
verwarmingstoestel).

Let op, want koudemiddel kan geurloos
zijn.

Een ongeventileerde plek waar

een toestel dat gebruik maakt

van ontvlambare koudemiddelen
wordt geinstalleerd, moet zo zijn
geconstrueerd dat het koudemiddel

in geval van een lekkage niet kan
blijven staan zodat er brandgevaar en
ontploffingsgevaar ontstaat.

Het toestel moet worden bewaard

op een goed geventileerde plek en

de afmetingen van de ruimte moeten
overeenkomen met de afmetingen van
de ruimte waarin het toestel volgens de
specificaties gebruikt moet worden.

Nadat de unit is geinstalleerd, moet u
altijd de installateur vragen naar het
vloeroppervlak van de ruimte waar de
unit is geinstalleerd en de hoeveelheid
ingebracht koudemiddel.

Als de unit of de kamerverdeling wordt
veranderd, moet u altijd de dealer of
reparateur raadplegen.

Gebruik geen andere middelen dan die
worden aanbevolen door de fabrikant
om het ontdooien sneller te laten
verlopen of voor het reinigen.

Niet doorboren of verbranden.

In gevallen waarin mechanische
ventilatie vereist is, moeten de
ventilatie-openingen vrij van
blokkeringen gehouden worden.

NEDERLANDS
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/NWAARSCHUWING

O

Het toestel moet worden bewaard in
een ruimte zonder doorlopend open
vuur (bijvoorbeeld: een werkend
gasapparaat) en ontstekingsbronnen
(bijvoorbeeld: een werkend elektrisch

verwarmingstoestel). )

i

Staak het gebruik van het product
onmiddellijk wanneer er zich enige
abnormaliteit/storing voordoet en
haal de stekker uit het stopcontact of
schakel de stroomonderbreker uit.
(Gevaar van rook/brand/elektrische
schokken)

Voorbeelden van abnormaliteiten/

storingen:

*De aardlekschakelaar slaat vaak
door.

*Het product start soms niet op
wanneer het wordt ingeschakeld.

*De stroom valt soms uit wanneer het
snoer wordt verplaatst.

*Er is een brandlucht of een
abnormaal geluid terwijl het toestel
in werking is.

*De behuizing is vervormd of zeer
heet.

*Er lekt water uit de binnenunit.

*Het snoer of de stekker wordt zeer
heet.

*De ventilatorsnelheid kan niet
worden geregeld.

*Het toestel stopt gelijk nadat het
wordt ingeschakeld.

*De ventilator stopt niet, ook al wordt
het toestel uit gezet.

Neem onmiddellijk contact op met uw
dealer voor onderhoud/reparatie.

/NLET OP

Dit toestel is bedoeld om te worden
gebruikt door zeer ervaren of getrainde
gebruikers in winkels, lichte industrie
en in boerderijen, of voor commercieel
gebruik door ongetraind personeel.

Dit toestel kan worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met verminderde fysieke,
perceptuele of geestelijke vermogens of
met een gebrek aan ervaring en kennis,
mits zij onder toezicht staan of instructie
hebben genoten aangaande het veilige
gebruik van het toestel en mits zij de
daaraan verbonden gevaren begrijpen.
Kinderen mogen in geen geval met het
apparaat spelen. Reiniging en door

de gebruiker uit te voeren onderhoud
mogen in geen geval gedaan worden
door kinderen die niet onder toezicht
staan.

Zorg ervoor dat het brandalarm en de
luchtuitlaat minstens 1,5 m bij het toestel
vandaan zijn.

Koel of verwarm de ruimte niet teveel
als er baby’s of minder validen aanwezig
zijn.

Zet de airconditioner niet aan en uit met
de hoofdschakelaar. Gebruik hiervoor de
ON/OFF toets.

Steek geen dingen in de luchtuitlaat

van de buitenunit. Dit is gevaarlijk,

want daar bevindt zich de
ventilator die zeer snel ronddraait.

Raak de luchtinlaat of de scherpe
aluminium vinnen van de
buitenunit niet aan. U kunt
hierdoor letsel oplopen.

- Steek geen voorwerpen

( ™ in de A
Ga niet op de unit zitten of Q VENTILATORBEHUIZING.
staan. Q Hierdoor kunt u letsel
U zou er per ongeluk vanaf oplopen en kan het toestel

L kunnen vallen. J beschadigd raken.

(KENNISGEVING )

» Het toestel moet zo worden bewaard dat er geen mechanische schade kan optreden.

* De compressor kan soms stoppen tijdens onweer. Dit duidt echter niet op een mechanische storing. Het toestel zal na een paar
minuten weer normaal functioneren.

* De Engelse tekst vormt het origineel van deze instructies. De andere talen zijn vertalingen van de originele instructies.

B Onderhoud

Raadpleeg de bedieningsinstructies die worden meegeleverd met de binnenunit.




Aanduidingen voor Richtlijn 2014/68/EU (PED)
Afbeelding naamplaatje met technische gegevens

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED)

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

i i Made in Chi
Panasonic Corporation ade in China

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
R32 GWP/COzeq. : 675/1.32t Varions

NEDERLANDS

Tabel met diverse gegevens

A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
B 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz

C | 442kw,204A | 6,25kw, 283A | 7,15 kW, 32,7A | 7,20 kw, 32,3A
D 25 A 35A 40 A 40 A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 195ky | 305kg | 305kg |  3,05kg

A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES
B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz

C | 447kW,6,90A | 6,50 kW, 9,90 A | 7,40 kW, 11,4 A | 7,60 kW, 11,4 A
D 15A 15A 15A 15A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 1,95 kg 305kg | 305k |  3,05kg
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Obrigado por adquirir este produto Panasonic.

Este produto é uma unidade exterior de aparelho de ar A AVl SO
condicionado comercial.

As instrugOes de instalagdo se encontram anexadas.

Confirme com um distribuidor

Precau Qﬁes d e Seg u ran Qa autorizado ou especialista sobre

a utilizacéo do tipo de refrigerante

Os seguintes simbolos s#o utilizados neste manual para alertar eSpeCificadO._Utilizar um refrigerante
sobre condigdes potencialmente perigosas aos utilizadores, pessoal diferente do tipo especificado pode
de servigo ou préprio aparelho: danificar o produto, causar uma
Este simbolo refere-se a um perigo ou a exploséo e ferimentos, etc.
f A E uma pratica perigosa que pode provocar um . .
AVISO ferimento grapve aumore, Este aparelho de ar condicionado
—— . ndo tem um ventilador para a
ste simbolo refere-se a um perigo ou a L .
CU I DADO uma prética perigosa que pode provocar admlssaO de ar freSCO dO eXterlor
/ j \ ferimentos pessoais ou danos do produto ou Deve abrir as portas ou janelas com
de outros bens. frequéncia quando utilizar aparelhos
de aquecimento a gas ou a 0leo na
® ltens proibidos 0 ';ﬁ;‘z;’;‘;‘fgim mesma sala, pois tais aparelhgs
consomem uma grande quantidade

de oxigénio do ar.

« Leia atentamente estas Instrucdes de operagdo antes de utilizar este Caso contrério, havera o risco de
aparelho de ar condicionado. Se tiver dificuldades ou problemas, SUfOC&QéO em casos extremos.
consulte o seu distribuidor para ajuda.

« Este aparelho de ar condicionado foi projectado para oferecer-lhe Nunca utilize nem guarde gasolina ou
c_ondigées ambien_tais confortaveis. Utjlize-o somentg paraasua outros vapores ou quuidos inflamaveis
finalidade pretendida, conforme descrito nas Instru¢des de operagéo. ..

perto do aparelho de ar condicionado
Este simbolo mostra que este equipamento — ISSO € muito perigoso.
utiliza um refrigerante inflamavel. No caso ~ .
A AVISO | de fuga do refrigerante num ambiente com Nao utilize este aparelho em uma
uma fonte de ignicéo externa, existe a atmosfera potencialmente explosiva.
possibilidade de ignicéo do refrigerante. -
Este simbolo mostra que pessoal de Nl’{nCa toque na unidade com as
@ CUIDADO | assisténcia deve manusear este equipamento maos molhadas.
com referéncia ao Manual técnico. N&o insi ded
Este simbolo mostra que existem ao InSIra. 0S dedos O_U @
EE:I CUIDADO | informag@es nas Instrugdes de operagio e/ou outros objectos na unidade
Instrugdes de instalagao. interior ou exterior do aparelho
N _ de ar condicionado, pois suas pecas
Informacdes Importantes Relativas ao rotativas podem causar sérias lesdes.
Refrigerante Utilizado - S

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa. Nao ventile os gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32  Valor GWP®: 675  “GWP = global warming potential (Potencial de aquecimento global)
Pode ser necessério efectuar inspecgdes periddicas para detectar fugas de refrigerante dependendo da legislagdo Europeia
ou local. Contacte o revendedor local para obter mais informagdes.

Informagdo para os utilizadores sobre arecolha e eliminagdo de equipamentos velhos e de baterias/pilhas utilizadas
Estes simbolos nos produtos, embalagem e/ou documentos anexos significam que os produtos eléctricos e
electrénicos velhos, bem como as baterias/pilhas utilizadas ndo devem ser misturados com o lixo doméstico geral.
Para o tratamento, recuperacéo e reciclagem adequados de produtos velhos e de baterias/pilhas utilizadas, leve-os

mmmm 20S pontos de recolha aplicaveis, de acordo com a sua legislacéo nacional e as Directivas 2002/96/CE e 2006/66/CE.
Através da eliminacéo correcta desses produtos e das baterias/pilhas, ajudara a conservar recursos valiosos e a
prevenir quaisquer efeitos negativos potenciais a satde humana e ao meio ambiente, que poderiam ser causados
pelo tratamento inadequado do lixo.

Para mais informacdes sobre a recolha e reciclagem de produtos velhos e baterias/pilhas utilizadas, contacte as autoridades
locais, o servico de tratamento de residuos ou o ponto de venda onde adquiriu os produtos.

Podem ser aplicadas penalidades para a eliminagdo incorrecta de residuos, de acordo com a legislacéo local.

Para utilizadores comerciais na Unido Europeia

Se pretender eliminar equipamentos eléctricos e electrénicos, contacte o seu distribuidor ou fornecedor para mais informagoes.
[Informacdes sobre a eliminagdo em outros paises fora da Unido Europeia]

Estes simbolos sao validos apenas na Unido Europeia. Se pretender eliminar estes itens, contacte as autoridades locais ou o
distribuidor e informe-se sobre o método correcto de eliminagao.

Observagao para o simbolo de bateria/pilha (exemplos de dois simbolos inferiores):
Este simbolo pode ser utilizado em combinagdo com um simbolo quimico. Neste caso, ele satisfaz os
Pb

requisitos estipulados pela Directiva para a substancia quimica envolvida.




r

) )
Seo refngerante entrar em contacto com

uma chama, ele produzird um gas toxico.

Para a seguranga, certifique-se de que
desliga o aparelho de ar condicionado e
de que desliga a alimentacéo antes de
qualquer limpeza ou servico.

Retire a ficha de alimentagéo |E’
da tomada eléctrica, ou desligue y
o disjuntor de circuito, ou desligue

0 meio de desligamento de energia para
isolar o aparelho de ar condicionado do
fornecimento de energia principal em
caso de emergéncia.

Elimine o produto de acordo com a
legislacdo nacional e/ou local.

Este produto n&o deve ser modificado ou
desmontado em nenhuma hipotese.
Uma unidade desmontada ou modificada
pode causar incéndio, choque eléctrico
ou ferimento.

O interior das unidades interiores e
exteriores ndo deve ser limpo pelos
utilizadores. Entre em contacto com
um distribuidor autorizado ou técnico
especializado para efectuar a limpeza.

Em caso de avaria deste aparelho, ndo
0 repare por conta propria. Entre em
contacto com o representante de vendas
ou 0 representante de assisténcia para
efectuar uma reparacao ou eliminagé&o.

N&o utilize um cabo
modificado, um cabo de
unido, um cabo de
extensao ou um cabo nao
especificado para evitar um
sobreaquecimento e incéndio.

Providencie uma tomada eléctrica para
ser utilizada exclusivamente para cada
unidade, bem como um interruptor para
a fonte de energia, um disjuntor de fuga
a terra (ELCB) ou um dispositivo de
corrente residual (RCD) para proteccdo
de sobrecorrente na linha exclusiva.

Providencie uma tomada eléctrica
exclusiva para cada unidade, devendo
ser integrada uma separacao dos
contactos para fornecer um meio de
desligamento total em todos os polos
na instalacao eléctrica fixa de acordo
com as regras da instalacdo eléctrica.

Para prevenir possiveis perigos
de_uma falha de |s_olamento, a
unidade deve ser ligada a terra.

O aparelho deve ser armazenado em
uma sala sem fontes de ignicdo em
funcionamento continuo (por exemplo,
chamas abertas, aparelho de gas

em funcionamento ou um aquecedor
eléctrico em funcionamento).

Tenha em mente que os refrigerantes
podem ser inodoros.

Uma area ndo ventilada na qual seja
instalado um aparelho que utilize
refrigerantes inflaméaveis deve ser
construida de tal forma que, no caso
de qualquer fuga de refrigerante, ndo
dé lugar a estagnacao do refrigerante
que pode criar um risco de incéndio ou
exploséo.

O aparelho deve ser armazenado
em uma area bem ventilada, onde o
tamanho da sala corresponda a area
util conforme especificado para o
funcionamento.

Apo0s a instalacdo da unidade,
certifique-se de que pede ao instalador
a informacao do espaco Util da sala
em que a unidade é instalada e a
quantidade de carga de refrigerante.

No caso de mudanca da unidade ou de
uma divisoria da sala, certifique-se de
que consulta o representante de vendas
ou 0 representante de assisténcia.

N&o utilize meios para acelerar o
processo de descongelamento ou
para limpar que ndo sejam 0s meios
recomendados pelo fabricante.

N&o perfure nem queime.

Nos casos em que se necessite
ventilacdo mecanica, as aberturas de
ventilacdo devem ser mantidas sem
obstrucoes.

Porrucues
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/N AVISO

O aparelho deve ser armazenado em
uma sala sem chamas abertas (por
exemplo, um aparelho de gas em
funcionamento) e fontes de ignicéo
em funcionamento continuo (por
exemplo, um aquecedor eléctrico em

funcionamento). y

. )
Pare de utilizar o produto se ocorrer

qualquer anormalidade/falha e
desligue o cabo de alimentagéo ou
desligue o interruptor de alimentacdo
e disjuntor de circuito.

(Risco de fumagca/incéndio/choque
eléctrico)

Exemplos de anormalidade/falha:

*O ELCB dispara com frequéncia.

*Algumas vezes o produto ndo
arranca ao ser ligado.

*Algumas vezes a energia é
desligada quando se move o cabo.

*E produzido um odor de queimado
ou ruido anormal durante o
funcionamento.

QO corpo esta deformado ou
anormalmente quente.

*Existe fuga de agua da unidade
interior.

QO cabo de alimentacéo ou a sua
ficha fica anormalmente quente.

* A velocidade do ventilador ndo pode
ser controlada.

* A unidade péra de funcionar
imediatamente apos ser ligada para
funcionar.

QO ventilador ndo para mesmo apos
a paragem do funcionamento.

Contacte imediatamente o seu
distribuidor local para manutencgao/

reparacao. )

\_

N

N&o se sente nem pise na
unidade.

Pode cair acidentalmente.

/N CUIDADO

Este aparelho destina-se a ser utilizado
por peritos ou utilizadores com
formacéo em estabelecimentos, na
industria ligeira e em quintas, ou para
utilizacdo comercial por pessoas ndo
especializadas.

Este aparelho pode ser utilizado por
criangas acima de 8 anos de idade e
por pessoas com deficiéncias fisicas,
sensoriais ou mentais, ou com falta

de experiéncia e conhecimento,

desde que sejam supervisionados ou
instruidos sobre a utilizacéo do aparelho
de maneira segura e desde que
compreendam os perigos envolvidos.
Criangas nao devem brincar com o
aparelho. A limpeza e manutencéo pelo
utilizador ndo devem ser realizadas por
criangas sem supervisao.

Mantenha o alarme de incéndio e a
saida de ar a pelo menos 1,5 m de
distancia da unidade.

Nao arrefeca nem aqueca a sala
demasiadamente se houver bebés ou
pessoas doentes presentes.

J

( NOTIFICAGAO )

Nao ligue nem desligue o aparelho de
ar condicionado com o interruptor da
energia principal. Utilize o bot&o de
operacdo ON/OFF.

N&o pregue nada na saida de ar da c
unidade exterior. Isso é perigoso,

porque o ventilador esta a rodar

em alta velocidade.

N&o toque na entrada de ar nem Q
nas aletas de aluminio afiadas da %

unidade exterior. Pode sofrer

ferimentos.

Nao introduza nenhum
objecto na ESTRUTURA
DO VENTILADOR.

Pode ferir-se e a unidade
pode ser danificada.

* O aparelho deve ser armazenado de forma a prevenir a ocorréncia de danos mecanicos.

» Ocasionalmente, o compressor pode parar durante tempestades. Isso ndo indica uma falha mecéanica. A unidade recupera-se
automaticamente ap6s alguns minutos.

« O texto das instrucdes originais estd em inglés. Os outros idiomas sao tradugdes das instru¢des originais.

B Manutencdao

Consulte as Instru¢des de operacdo que acompanham a unidade interior.



Marcacdes para a Directiva 2014/68/EU (PED)
Figura da placa de identificagdo dos valores nominais

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED)

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

i i Made in Chi
Panasonic Corporation ade in China

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES Porrucues
R32 GWP/COz2eq. : 675/ 1.32t Various :

Tabulacao dos dados Vérios

A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
B 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz

C | 442kw,204A | 6,25kw, 283A | 7,15 kW, 32,7A | 7,20 kw, 32,3A
D 25 A 35A 40 A 40 A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 195ky | 305kg | 305kg |  3,05kg

A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES
B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz

C | 447kW,6,90A | 6,50 kW, 9,90 A | 7,40 kW, 11,4 A | 7,60 kW, 11,4 A
D 15A 15A 15A 15A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 1,95 kg 305kg | 305k |  3,05kg
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To rpesty aurd ive W auopi curtpmnpoviss /N MPOEIAOMNOIHZH

KAIMATIOTIKOU.

Emiouvamrovtal odnyieg eykardoTaong.

[po@uAdCEIc aopaleiag

-
0 EmpBefaiwoTe oTov €€ouaiodoTnuévo

avTITPAOWTTO A €I0IKO Yia T XPAoN Tou
KaBopiopévou TUTTIOU YUKTIKOU. H xpAon

Ta akéAouBa GUPBOAA TTOU XPNOIUOTIOIOUVTAI OTO EYXEIPIDIO UKTIKOU OI0pOPETIKOU OO QUTO TOU
0dG TIPOEIdOTTOIOUV YIa SUVNTIKA ETTIKIVOUVEG KATAOTACEIG Yida KOBOPIOPEVOU TUTTOU UTTOPET VO TIPOKOAEDE!
TOUG XPAOTEG, TO TIPOCWTTIKO T£PPIG i} TN CUOKEUN: Zrll-“d 1TpO'I'(')VTO§, éKpnﬁﬂ Kal TdepGTIOpé,
MPOEIAOTOIHEH AuTé 10 0UHBOAO QVAQEPETQI TE KIVBUVO I KTA.
f A E aoQoAf EvEpyela TIOU UTTOpET va TTPOKOAEDE! . . . ,
00Bapd TpoowikG TpaupaTiopd 1 Bavaro. AuTd 10 |,()\||JGT|0T|!(O Oev BIIGGF,TEI ,GVSU'OTHPQ
AT T001 : - - yia TV €i00d0 PpETKOU aEpa aTd EﬁwTﬁpIKO
uT6 10 GUHBONO AVAEETAI OE KIVBUVO f N , , , . . ,
I'IPOZOXH aoQaA EVEPYEIQ TIOU UTTOpET Va TTPOKOAEDE XWpO. |j|p£Tf£I yq QvolyeTe GUXVq TIg ﬂOpT&S n
/ j \ TIPOOWITIKG TpauATIOd 1} Juid a0 TPOiGY Ta ToPGBupa GTAV XENOILOTIOIEITE CUOKEUES
f UAKES G, Bépuavang e aépio 1 AddI 010 610 dwpdTio,
T OTTOI0N KATAVOAWVOUV TTOAU 0EUYOVo O
ATttayopeupéva O¢uara TTou aTTaItolv 3
Béuara TpoCoXH 1oV GENT.
H poooxn AlaQOpETIKG, UTIAPYXE! KIVBUVOC aopUEiag ot
QKPQIES TIEPITITWCEIG,

 AiaBdoTe auTég TIG 0dnyieg AeIToupyiag TTPOCEKTIKG TTPIV XPNCIUOTIOINCETE
auTo 1o KNipaToTikG. Av eakolouBeite va €xeTe duokoAieg i) TpoPARuaTa, ® Mn Xpno’mo'ﬂ'meha Kl Jnv UﬂoenKEUaTE

OULBOUAEUTEITE TOV TOTTIKG 0OG aVTITTPAOWTTO Yia BoriBela. . . , ,
 Autd T0 KNIHQTIOTIKO €ival OXEDIQOPEVO I VO 0OG TTAPEXEI GVETEG TIoTe B(‘ZVCIVI’] f GMOUC EU(p)\EKTOUQ QaTUOUG

ouVOrikeg dwHATIOU. XPNOIUOTIOIGTE TO MGVO IOl TOV TIPOOPIOHEVO r] prd KOVTG 07O K)\IUGTIOTIK(') — ¢ival TToAU
OKOTIO TOU OTTWG TIEPIYPA@ETal O aUTEG TIG 00nyieg AciToupyiag. ETTIKIVOUVO.
T(ﬁ) ct}\uBo’)\o auTo Befyver o aUTég)\o MI’]V XpﬂOIUO’ITOI&iTE GUTf] m O'UO'KGUI"] (013
€£oTAIoUOG XpnolpoTIolE] Eva EUPAEKTO 2 . .
A MPOEIAOMOIHZH | WUKTIKG. AV TO WUKTIKG BIaPPEE! Kal UTTAPXEI £V6EXO|J€VU)Q EKPNKTIKO ﬂEpIBG)\)\OV.
pIa €EWTEPIK TTNYA aVAQAEENG, UTTAPXE! . . . .
meaveTNTa avVAPAEGNG. an GYVI(ETE TToTE TN |JOVG5(X He BPSYUEVG

To oUpPoAo autd deixvel OTI TO TTPOCWTTIKO Xepia.

o€pPIg TpETEl va XelpileTal auTdv Tov A o A A
] MPOZOXH | e e e o T Mnv eioaydyeTe Ta SAKTUAG oag 1 .

EYXelpidIo. GAa GVTI!(E!USVG UiOG OTI']V'
To oupPoAo autd deixvel OTi EOWTEPIKN ﬂ’EéwTileﬂ UOVO{50( Tou )
DE MPOZOXH | mepihapBdvovrar TAnpogopieg aTig Odnyieg K)\IUGTIGTIKOU, TA TIEQIOTPEPOMEVA EngTI’]UGTG
Aermoupyiag f/kar OBnyieg eykardaTaons, UTTOPET VO TIPOKOAETOUV TPOUNATIONO.
\_

ZNUAVTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKA PME TO WYUKTIKO TTOU XPNOIUOTIOIEITAI

Auté 10 TTpOIdV TTEPIEXEI POBOPIoUXa aEpia BeppoknTTiou. Mnv agpileTe Ta AEPIA OTNV ATUOOPAIPA.

ToTog WukTikoU: R32 T GWP®Y: 675  WGWP = global warming potential (Suvapiké 8épuavong Tou TTAavATn)
MepI0BIKES ATTAITAOEIG YIa TUXOV SIAPPOEG TOU WUKTIKOU PTTOPE va attaitnBoUv avaAoya PE TNV EUPWTTAIKN) 1 TN TOTTIKH
vouoBeaia. MNapakaAeioTe va €pOETE OE £TTAPN UE TOV TOTTIKO OOG QVTITTIPOOWTTO YIA TTEPICOOTEPES TTANPOPOPIES.

MAnpogopieg yia Toug XpoTEG OXETIKA PE TN OUAAOYN Kal atréppiyn Tou TTaAIoU e§OTTAICUOU Kal TWV XPNOIMOTIOINUEVWY UTTOTAPIWV
Ta ev Aoyw oupBoAa oTa TTPoidVTa, 0T CUCKEUATIa /KOl OTO CUVNUPEVA EyyPa@a GNUaivouv OTI Ta XPNOIUOTIoINKEVA NAEKTPIKA Kal
NAeKTPOVIKG TTPOIdVTa Kai oI pTraTapieg dev Ba TTPETTEN va avakaTeUovTal e Ta YEVIKA OIKIGKG aTroppipuaTa.
la T owoTh emegepyaaia, avakTNon Kal avakKUKAWGN Twv TTAAIWY TTPOIGVTWY KAl TWV XPNOIUOTIOINUEVWY UTTOTAPIWY, UETAQEPTE TA O

mmmm  KOTGAMNnAa onpeia guloyrig, oupgwva pe Ty €BVIKI vopoBeaia aag kai Tig Odnyieg 2002/96/EK kar 2006/66/EK.

Me Tn owoTr aTTépPIYN AUTWY TWV TTPOIGVTWY Kal UTIaTapiwv, CUUBEAAETal aTnV £§oikovounaon TTOAUTIUWY TTOPWV Kal OTNV aTTOTPOTIA
duvnTIKG SUCUEVWY ETITITWOEWY GTNV avBpwTTIvn uyeia kai TepiBdAAov, TTou Ba PTTopolae va TTPoKUWEI aTrd TOV aKATAAANAO XEIPIOUO
TwV aTToRAATWVY.

Mo TePIoaoTEPEG TTANPOPOPIEG OXETIKG HE TN GUANOYN KOl avaKUKAWGT TIAAIWV TTPOIGVTWY KOl UTTATAPIWV, ETTIKOIVWVIOTE PE TN dNUOTIKA apXT),

TNV uTtpeaia amdppiwng amoBARTWY A To anueio TTWANONG atrd 6TTOU AyopACATE TA AVTIKEIPEVA.

Mrropei va ioxUouv TToIvEG yia Tn AavBaouévn amoppiwn auTwy Twv amoBARTWY, cUJ@Wva Ue TV €BVIKA vopoBeaia.

MNa erayyeAparikoug xproteg otnv Eupwtraiki ‘Evwon

Av eTmBupEiTe va aTToppiweTe NAEKTPIKG Kal NAEKTPOVIKS EEOTTAIONO, ETTIKOIVWVACTE UE TOV QVTITIPOCWTIO I TIPOUNBEUT 0aG VIO TTEPICTOTEPEG

TTANPOYOPIES.

[MAnpo@opiteg yia TNV atréppIPn oc XWPES EKTOG TNG Eupwraikhig ‘Evwong]

AuTd Ta 0UpBoAa IoXUoUV Povo yia Tnv Eupwrraikn Evwaon. Av mmBupEiTe va aTToppieTe QUTA Ta AVTIKEIUEVA, ETTIKOIVWVACTE HE TIG TOTTIKEG APXES

1 Tov avTImPOoWTTd Gag yia va TTANPoQopnOEiTe OXETIKA WE TN owaTr diadikaaia amdppiyng.

ME TNV aTTaiTnan Tou opidel n Odnyia yia 10 EUTTAEKOUEVO XNHIKO.

Inueiwaon yia 1o cUPBoAo prrarapiag (Trapadeiypata TapakdaTw dUo oupuBOAwy):
Autd 10 GUPBOAO pTTOPET VO XPNaIUoTToINBE 08 oUVOUATUO We XNUIKO oUWBOAO. Z€ QUTH TV TTEQITITWGON CUHUOPPWVETAI
Pb
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N
Av 10 YUKTIKO £pBel o€ £TTa@n e GAGYQ,

Tapdyel TogIKO aEpIo.

Ma Adyoug ao@dAeiag, Pepaiwbeite OTi
EXETE OPAOEI TO KNIPATIOTIKG KaBWG ETTIONG
OTI EXETE ATTOOUVOEDEI TNV NAEKTPIKA
TIaPOXT TTPIV Tov kaBapiopé f 1o o€pPIc.

€ TIEPITITWON EKTAKTNG QVAYKNG,
BYAATE TO BUOHA NAEKTPIKIS
TapoxA¢ amoé T TIpila, katefaoTe
TNV A0QAAEIA ) ATTEVEPYOTTOINOTE TO
OIOKOTITN NAEKTPIKAG TTAPOXAG YIa VO
QTTOPOVWOETE TO KAIMATIOTIKG 016 TNV
KUpIa NAEKTPIKN TTOPOXH.

AtroppiyTe oUMQWVA Pe TNV €BVIKRA A/Kal
TOTTIKN vopoBeaia.

To TpoiGv auTd, 0€ Kapia TTEPITTTWON,
Oev TTpEel va TpotToTToinBei fy va
amoouvappoloynBei.

H tpotrotroinon i n ammoouvapuoAdynon
NG Jovadag UTTopEi VO TTPOKAAEDE
TTUPKQYIQ, NAEKTPOTTANGIO 1) TPAUUOTIONO.

O KaBapIoPAGS TV ECWTEPIKWY Kal
ECWTEPIKWV HOVAdWY OeV TTPETTEI Va
TIPAYHOTOTTOIEITAI OTTO TOUG XPNOTEG. Ta
ToV KoBapiopud, KaAEaTe £€0UT1000TNHEVO
QVTITTPOOWTTO 1) €IDIKO.

2€ TEPITTTWON OUOAEITOUPYIOG AUTAG TNG
OUOKEUAG, NV TNV ETTIOKEUAOETE POVOI
00G. ETTIKOIVWVAOTE E TOV QVTITTIPOCWTTO
TTWARCEWV i T0 avTITTPOOWTTO GEPRIC yia

O

la va atmoTpEYETE TNV
uTTEPBEPUAVON Kal TV
TupKayid, unv
XPNOIUOTIOIEITE TPOTTOTTOINMEVO
KaAwdIo, KaAwdIO évwong, KaAwdIOo
TIPOEKTOONG 1 AKOBOPIOTO KAAWDIO.

TNV €MOKeUR Kai didBeon. )

Mapéxete nAekTpIKA TTPiCa TTOU Ba )

XPNOILOTIOIETAI OTTOKAEIOTIKA YO KGOE
Hovada, Evw aTnV aTTOKAEIOTIKA ypauun Ba
TIPETTEI VO TTAPEXETE DIAKOTITN NAEKTPIKAG
Tapoxng, A0PAAEI0 KUKAWUOTOG dIapPONS
yeiwong (ELCB) A didragn mpoaTtaaiag
peupatog dlappor|s (RCD) yia TpoaTacio
Qammo TV UTrEPEVTAOT.

Mapéxete NAEKTPIKA TTPICO ATTOKAEIOTIKA yIa
KGBe povada, evw n TARENG aTooUVOEDN
onuaivel 4Tl TPETTEN va TTPAyHATOTTOINOE
OIaXWPITHOE ETTAQNS 0€ OAOUG TOUG
akpodékTeC 0Tn oTaBep KaAwdiwaon
OUNOWVA [E TOUG KAVOVES KaAWDIWaNG.

[po¢ atmmopuyr) evOEXOUEVWY
KIVOUVWV AOYW aTTOTUXNMEVNG
HOvVwong, Ba TPETTEN va YEIWOETE

H ouokeur) TpéTTel va atmobnkeveTal o€
€va OWWATIO XWPIC TTNYEC avAQAEENS
TToU A€ITOoUpyoUV ouvexOUeva (yia
TTOPAdEIYHA: YUUVEG QAOYEC, OUOKEUN
uypagpiou o€ Asitoupyia i NAEKTPIKO
Bepuavtipa o€ Asitoupyia).

Na yvwpideTe OTI TA WYUKTIKA UTTOPET VOl
PNV TTEPIEXOUV TTPOCOETO OONNC.

Av [0 OUOKEUN TTOU XPNOIUOTTOIE
EUQAEKTA WUKTIKA eyKaTaoTabEi o€ pia
TTEPIOXN XWPIC OEPIOUO, auTr) Ba TTPETTEN
va £XEI KOTOOKEUOOTEN WOTE, OV OUMPEI
dl0ppOr| WUKTIKOU, auTo dev Ba Aipvdoel
yia va TTPOKANBEi KivOuvog TTUpKayIag 1
€kpNENG.

H ouokeur) TpéTrel va ammobnkeveTal
0€ IO KaAG agpifOuEvn TTEPIOKN, OTTOU
T0 HEyEBOC dwATIOU AVTIOTOIXEI OTO
EUPadOV dwuartiou dTTwg kabopileTal
yia TN Agimoupyia.

Apou eykaraoTabei n povada,

UNV EEXAOETE TTOTE VA PWTHOETE
TOV UTTEUBUVO E£YKOTAOTACNG VIO

TO XWPO datTEdOU OTTOU N ovada
€€l eykataoTabei Kal TNV TToodTNTA
TARPWONG YUKTIKOU.

21NV TTEPITITWAON TTOU AAAAEEI N
Movada 1y To dIaXWPIOTIKG dwaTiou,
OUMBOUAEUTEITE OTTWOBATIOTE TOV
QVTITTPOCWTIO TTWANCEWV ) TOV
avTITTPOCWTTO OEPPIC.

Mnv XpnoIWoTIOIEiTE PETT YIa TNV
emTayuvon TG dIadIKaoiag ammoyuéng
A yIO TOV KaBapIoUO, dIAPOPETIKA aTTO
AUTA TTOU OUVIOTA O KOTOOKEUAOTNAG.

Mnv SI0TPUTTATE KOl PNV KAiTE.

2€ TTEPITITWOEIG TTOU ATTAITOUV UNXAVIKO
e€agpIopo, Ta avoiyuata agpiouou Ba
TIPETTEI NV EUQAViCOuV EUTTODIA.

TN Jovadoa.
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Hovown e oo | (@) ool Teeonen v onon

Ot evd 6,(”“GT,'° XWPIG OUOKEUES XpnoTeg o€ yayadid, otn Blounxavia

HE YUHIVES cp)\(oyeg Tou é‘E'TOUpYOUV QUITWY Kl O€ QyPOKTAKOTA, F YIa

ouvexoueva (yia TTapddelyua pia P . .

ougKaur’] agpiou o€ )\’£ITOUpVi(:X) A TTNYEG ;“TTT?WT )éizor] G:s L:’]Vafnuoveg.

a;\/acpAaérJge(y|a ﬂapaéelyp)t\x vy xgnglno#omeg?cyﬂé grouéld ato 8

1\ MAEKTPIKO Bepavipa ot Aeroupyia). J ETWV Kal TTAVW KOl ATOUA PE PEIWUEVES
e - - ) OWMOTIKESG, AIOBNTAPIES A VONTIKEG

Alakoyre TN xprion Tou TpoidvTog dTav IKAVOTNTEG 1 EAAEIYPN EPTTEIPIAG Kal

oupBei oroladrmoTe avwuahia/aoToia YVWOEWV QV TOUG EXEl TTAPAoXEDE

Kal aTTOOUVOEDTE TO BUTHA NAEKTPIKNG eTTBAEWN 1 KABOBAYNGN OXETIKG g

TTapoxnG 1 KAEIOTE TO dlakoTITn TV a0QaA XPrON TN GUOKEUNC,

NAEKTPIKNG TIAPOXNG KAI TNV AOQUAEID. Kl KATAVOOoUV TOUS KIVSUVOUG TTou

(§'V6UV°§)\KGFV°U/ mupkayiag/ euTTAéKovTal. Ta TTaudId Sev emMITPETTETa

N EKTpO,“ ngiag) . ) va Traifouv pe TN ouokeur). O1 epyaaieg

Mapadeiypara avwpahiwv/agToxiag: KaBapIopoU kal GUVTAPNONG Bev TIPETTE]

* To ELCB evepyorroieita ouxva. va yivovTal aTmé Tadid, Xwpig Ty

* MepIKEG QOPEG, TO TTPOIBV dev EeKIvAel eTIRAEWA TOUC.

OTOV EVEPYOTIOIEITA. - - -

* MepIKEG QOPEG, N NAEKTPIKI TTAPOX AlaTnpeiTe T0 GUVAYEPUO TTUPKAYIAG
QATTOCUVBEETAI GTAV PETAKIVEITAI TO Kai TNV £60060 agpa TOUAdXIoTOV 1,5 m
KoAWSIO. MOKPIG aTTd TN Povada.

* AVIXVEUETOI KaUpEVN 00N i Mnv WOxeTE Kal P OeppaiveTe
aouvnBioTog Bopufog kard m uTTEPBOAIKA TO BWWATIO dTaV BpicKovTal
OIGPKEIa TNG AEITOUpYiag, Hwpd 1} aoBeveic o€ auTo.

*TO KUPIWG TPAMA Eival :

TIAPAUOPPWHEVO i aouvnhBioTa CeoTo. Mnv EVEQPYOTTOIEITE KAl PNV o
 Alappéel vepo aTTO TNV ECWTEPIKA OTTEVEPYOTTOIEITE TO KNIHATIOTIKG AT TO

Hovada. O1aKOTITN KUPIAG NAEKTPIKAG TTAPOXNAG.

« To NAeKTPIKG KaAWSIO 1y To BUoHA Na XpnoiyoTroigite To KOupTTi AgiToupyiag
GeaTaivovTal Jn GUOIOAOYIKA. , ON/OFF.

*H taxUtnTa avepiotpa dev pTmopei va Mn BaeTe TimoTa péoa TNV
ENeyXBei. , , £€000 AEPQ TNC ECWTEPIKAC ZCES

*H povada oTapaTdel va Aeoupyef LOVAdaG. AUTO €ival TTIKIVOUVO
apEoWG aKOHN Kal aX eivar £TTEIBN © QVEUIOTAAC
EVEQYOTTOINUEVN Yia AEIToupyia. . . .

*O avepioTipag dev oTAPATAEI AKOUN TTEPITTPEQPETAI PE UYNAN TaxuTTa.

Kol av OIOKOTIEN N A€IToupyia. Mnv ayvl’(gTa Tnvleiooéo aépq A ‘Q
ETIKOIVWVAOTE aPECWG PE TOV TOTTIKO 0OG Ta aiXpnpa mrepuyia aAoupiviou ) %
QVTITTPAOWTTO YIal GUVTHPNON/ETTOKEUN. NG €GWTEPIKNG Hovadag. Mropi

\ / VO TPAULATIOTEITE.
e ) - -
Mnv k&BeoTe Kal unv avepaivere Mnv ToTToBETEITE KavEVQ
® £TTAVW OTN Yovada. @ avTIKeipevo atn OHKH @ A
Mrropei va TréoeTe Katd AdBog. ANEMIXTHPA. MTropei va

\_ J

TPOUMATIOTEITE KAl N Jovada
MTTOPEI VO UTTOOTEI CNIA.

(ElaOMOIHEH )

* H ouokeun Ba TpETTel va atmoBnKeUTEl WOTE va aTTOQEUYETAI N TIPOKANGN INXAVIKAG {NUIGG.

e O OUNTTIEOTAG PTTOPEI TTEPIOTACIAKA VO OTOUOTAEI KATA T OIGPKEIQ KATAIYiIdWVY PE aOTPATTEG. Agv TTPOKEITAI IO unxavikr BAGBn. H
Aermoupyia NG povadag atrokabioTaral autépata HETA atrd Aiya AETTTA.

e To ayyAiKO Keipevo atoTeAei TIG TTPWTOTUTTEG 0BnYieg. O1 UTTOAOITTEG YAWOOTEG ATTOTEAOUV JETAPPACT TWV TTPWTOTUTTWY 0dNYIWV.

B ZuvtApnon

Avarpé€Te oTig Odnyieg AsiToupyiag TTou ouvodeUouV TNV ECWTEPIKNA Jovada.
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Znuadia yia Tnv Odnyia 2014/68/EU (Odnyia E§ommrAicuou Mieono)
Eikéva xapaktnpIoTIKWV TTIVAKIdAG ovouaciag

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED)

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

i i Made in Chi
Panasonic Corporation ade in China

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
R32 GWP/COz2eq. : 675/ 1.32t

Various
Mivakag dio@opwyv oToIXEIWV Ennniica
A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
B 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz
C | 442kw,204A | 6,25kw, 283A | 7,15 kW, 32,7A | 7,20 kw, 32,3A
D 25 A 35A 40 A 40 A
E 41,5 bar (4,15 MPa)
F 27,0 bar (2,70 MPa)
G 195ky | 305kg | 305kg |  3,05kg
A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES
B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz
C | 447kW,6,90A | 6,50 kW, 9,90 A | 7,40 kW, 11,4 A | 7,60 kW, 11,4 A
D 15A 15A 15A 15A
E 41,5 bar (4,15 MPa)
F 27,0 bar (2,70 MPa)
G 1,95 kg 305kg | 305k |  3,05kg
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Bnarogapvm Bu, Ye 3aKynuxTe TO3U NPOAYKT Ha Panasonic.
To3n NPoAYKT € BLHLHO TANO 3a KNMMaTUK 3a ThProBCKa

ynotpeba.

MpunoxeHo e PbLKOBOACTBO 32 MOHTaX.

[Tpeanaski Mepkit 3a Ge3onackoct

CnegHnTe CUMBONW, N3MOM3BaHN B TOBA PBbKOBOACTBO BU
npeaynpexaasart 3a noteHumanHo onacHu ycrioeumsa 3a
I'IOTp66VITeJ'IVITe, OGCJ'Iy)KBaLIJ,VIﬂ nepcoHan nnun ypena:

/I MPERYMPEXOEHE

Toau CMBON Ce OTHACS [0 PUCKOBAHA,
onacHa npakTuka, KosiTo Moxe fia
[0Beze 10 CEPUO3HO NEPCOHAIHO
HapaHsiBaHe Un CMbT.

/\ BHUMAHMUE

Toau cMBO Ce OTHACs [0 PUCKOBaHa,
onacHa npakTuka, KoaTo moxe aa
[oBefe A0 nepcoHanHo HapaHaBaHe
N matepuanHa Lerta.

® 3abpaHeHu genHocTn

[enHocTun, KoUTo
0 TpsibBa aa 6bvaar

cnas3BaHun

* MpoyeTeTe Tean MHCTPyKLMM 3a ekcnnoaTtaLmsi BHUMaTENHO,
npeau Aa vanonseare T03uU KMMMaTHK. AKO BCE OLLe UMaTe HSKaKBu
TPYAHOCTY MK NpobnemMu, KOHCYNTUpaiiTe ce C BaLlKs TbProBeLl.

* To3u kNMMaTHK € Cb3aaeH, 3a 4a BU OCUTypH YIoT B cTasiTa.
/3non3gaiiTe ro camo no npeaHasHaveHue, KakTo e onncaHo B
Tean MIHCTpyKUMM 3a ekcnnoaTtauus.

A NPEAYNPEXOEHUE

Tosu cumBon nokasea, e 060pyﬂ,BaHETO
13non3ea 3ananum XnaguneH areHt. Ako
XNaAWUNHUAT areHT e NpoTeksb U e HannyeH
BbHLUEH U3TOYHUK Ha 3ananBeaHe, uma
BEPOATHOCT OT 3anansaHe.

Toan cumBon NokasBea, Ye 0bCyKBaLUNST
nepcoHan TpsibBa aa u3nonasa

/NNPEQYNPEXOEHUE

0

MoTBbpaeTe Npu 0TOpU3MpPaH TbProseLl
WU creuuanmcT nonssaHeTo Ha
onpeneneH TUN XMNaaumneH areHT.
/3non3BaHe Ha XnaguneH arexr,
pa3nuyeH OT MOCOYEHNS TUM, MOXe

[a nosefe A0 NoBpeaa Ha NpoaykTa,
CMyKBaHe 1 HapaHsiBaHe, 1 ap.

To3un knumatuk e 6e3 BeHTMNaTop 3a
BCMYKBaHe Ha CBEX Bb3[yX OTBLH.
Tpsibea oa oTBapaTe BpaTuTe UK
npo3opuuTe YECTO, KOraTo M3non3asare
OTOMSMTENHM ypeam Ha ra3 unu HadgTa
B €[]Ha 1 Cblua CTasi, KOUTO KOHCYyMupaTt
MHOrO KUCIopog, OT Bb3ayXa.

WHaye, B Hait-noLwums cnyvan
CbLLECTBYBA PUCK OT 3ayLLaBaHe.

Hukora He n3non3eanTe u He
CbXpaHsiBaiTe BEH3UH unn gpyru
3ananuTenHu BeLLECTBa B ra3oobpasHo
CbCTOSHWE WUNW TEYHOCTU B BNM30CT 0
KnMMaTuKa — TOBa € MHOro OnacHo.

He nanonasanTte 1031 ypes B
NOTEHUMarnHo ekcniosvBHa
aTMmocdepa.

Hukora He JOKocBanTe TANOTO C MOKPU
pbLe.

N

060py,£|BaH€TO, KaTo npasu crnpaeka B
TexHu4eckoTo PBKOBOACTBO.

He nbxaiTe npbeTv unm

OpYr NPEOMETU BbB BbHLUHOTO

N1 BbTPELLHOTO TAJI0 Ha

£ BHUMAHVE
KNMMaTmka, BbPTSLLMTE Ce YacTu Morat

Toan cumBon nokasea, 4Ye uma uHopmaLns,
BKMIOYeHa B MIHCTpyKLuuMTE 3a ekcnnoataums
n/mnn PbKOBOACTBOTO 3@ MOHTaX.

EE] BHUMAHME
Aa NPUYNHAT HapaHABaHUA.
BaxHa nHdopmauma 3a nsnonssaHna xnaguneH |\ )

areHT

To3u NpoaykT cbAabpKa ryopupaHy NapHUKOBY rasoBe. He n3nyckanTe razose B aTMoccepaTa.

Bua Ha xnagunuua areHT: R32  GWPY croiiHocT: 675 YGWP = global warming potential (rno6aneH noTeHuuan Ha 3aTonnsHe)
Bb3MOXHO € fa ce M3ncKBa neproanyHa NpoBepka 3a U3TuyaHe Ha XaguneH areHT CbrfacHoO eBPOMNENCKOTO U MECTHO
3aKkoHofaTencTeo. 3a noeeye nHopmMaums ce 06bpHeTe kbM Balums gunbp.

UHdopmaums 3a notpebuTenute oTHOCHO cbbupaHe u o6e3BpexaaHe Ha cTapo obopyaBaHe U U3non3BaHu 6atepumn
Tesu cMMBOMM BbPXY NPOLYKTUTe, ONakoBKaTa U/Mnv NpuapyxasaLynTe JOKYMEHTI 03Ha4aBaT, Ye M3MON3BaHNTE ENeKTPUYECKU 1 ENEKTPOHHN
npoaykTh n 6atepun He TpsibBa Aa Ce CMeCBaT C OCTaHanuTe GUTOBM OTNAAbLM.
3a npaBunHoO TpeTMpaHe, ONOM30TBOPSIBaHE W PELMKNMPaHe Ha CTapy NPOAYKTM M U3non3saHu Batepuu, Mons, NpeaanTe rm B CbOTBETHUTE

mmmm  YHKTOBE 38 cbbupaHe cropes HaLWoHanHOTO 3akoHopaTtencTso 1 dupekTueute 2002/96/EO n 2006/66/E0.

Upes NpaBUIHOTO M3XBBLPASHE Ha Te3W NPOAYKTM 1 6aTepun Lie MOMOTHETe 3a 3ana3BaHe Ha LieHH) Pecypey v NpeaoTBpaTsaBaHe Ha EBEHTYamHO

OTpULLATENHO BNMSHUE BbPXY YOBELLKOTO 34paBe W OKOMHaTa Cpesa, KOeTo B MPOTUBEH CMyyail MOXeE 1@ Bb3HUKHE OT HEMPABUMHOTO U3XBBPISHE.
3a noeeye MHPopMaLMs OTHOCHO CbOMPAHETO 1 PELMKITMPAHETO Ha CTapyu MPOAYKTY 1 6aTepum, MOns, CBbPXKETE ce C MecTHaTa 06LumHa, cnyxbarta
3a M3XBbPMSHE Ha OTNAagbLM UK ThProBeLa, OT KOWTO CTe 3aKynunn NPOAYKTUTE.

MoxeTe fa 6baeTe rmobeHun 3a HeNpaBUIHO U3XBLPIISHE HA OTMagbLM B CbOTBETCTBME C HALMOHATHOTO 3aKOHOAATENCTRO.

3a 6usHec noTpebutenu B EBponenckus cbro3

AKo 1ckaTe fja U3XBbpIUTE ENEKTPUYECKO U ENEKTPOHHO 060pyaBaHe, MO, CBbPXKETE Ce C Ballns ThProBeL UnW JOCTaBYMK 3@ NOBEYE UHGOpMALIMS.

[MHbopmauusa 3a n3xBbprsiHe B Apyru AbpXaBu u3BbH EBponenckus cbio3s]

Tean cumBONM ca BannaH1 camo B EBpOI'IeVICKMﬂ Cbto3. AKO uckaTe fa M3XBBPNNTE TE3U NPOAYKTK, MOSIF, CBbPXETe Ce C MeCTHUTE BNacTn Unu
Tbproseeua n nonuTawnTe 3a NpaBUITHNA HA4YMH 3a U3XBBPIAHE.

Benexka 3a cumBona Ha 6aTtepusaTa (MpuMepu Ha AONHUTE ABa CUMBOJSIA):
To3u CUMBON MOXe [ia Ce 13Mon3Ba B KOMBMHALMS C XMMUYECKN CUMBON. B TO3M criyyaii Toil e B CbOTBETCTBME C
U3WCKBaHWSTa, ONpeaeneHu oT [IupekTuBaTa 3a XMMUYECKUTE BELLECTBA.

AR
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AKO XNagunHWUAT areHT Bnese B KOHTaKT

C NilamMbK, ce oTAeNA OTPOBEH as.

Ot rnegHa Touka Ha be3aonacHoCTTa,
HENPEeMEHHO U3KIIoYeTE KnumaTika
1 OTKa4eTe 3axpaHBaHeTo npeam
noYMcTBaHe Uni obenyxeaxe.

W3gbpnanTe wencena ot
rHe3noTo, U3KMIYETE NPEKbCBAYA

WITN U3KIMKOYETE 3axpaHBaHETO, 3a

[a u3onupare Knumatuka oT rMaBHOTO
enekTpo3axpaHBaHe B Cny4yan Ha
W3BbHpEOHa CUTyaLus.

V3xBbpneTe cnopes HauMoHanHuTe uunum
MeCTHUTE pa3snopeadu.

-

To3u npoaykT He TpsibBa fa bbae
NPOMEHSH UMK pa3rnobsBaH Npu HUKaKBK
obcTosTencTaa.

MpoMeHeHO 1nu pasrnobeHo TANO Moxe
[1a Npean3ByKa noxap, TOKOB yaap uiu
HapaHsBaHe.

He octassiiTe notpebutenute aa
MOYMCTBAT BLTPELLHUTE U BbHLUHN
Tena otBbTpe. [oBuKanTe 0TOPU3NPaH
TbProBeL, Unn cneumanuct no
MOYMCTBAHETO.

B cnyyai Ha HensnpaBHOCT Ha TO3M ypes,
He ro peMoHTUpanTe camu. CBbpXeTe

ce C Tbprosew no npogaxoute unm ¢
TbproseL, o 06CNyXBaHETO 3@ PEMOHT
WK N3XBBPIISHE.

J

~

OcurypeTe KOHTaKT, KOWTO fa ce
W3non3sa camo 3a JadeHo TAMOo U Ha
Ta3n eauHCTBEHa NUHKS TpsibBa

[ia Ce OCcurypsT npekbeaad 3a
enekTpo3axpaHBaHETo, NpeKkbCBaY npu
yTeyka Ha 3asemsBaHeTo (ELCB) unu
YCTPOMCTBO 3a ocTaTbyeH Tok (RCD) 3a
3alumTa npy NpeToBapBaHe.

OcurypeTe enekTpuyeckn KOHTaKT

CaMO M eOMHCTBEHO 3a BCSKO TAMO, a
MbIIHO U3KIKOYBAHE OT eneKkTpuyeckara
Mpexa 03Ha4aBa [a uMaTe pascTosiHue
MeX[y KOHTaKTHUTE peneTa BbB BCUYKY
nomncu BbB (IUKCUPaHOTO okabenseaHe
B CbOTBETCTBME C NpaBunaTa 3a
okabensiBaHe.

3a npegoTBpaTsBaHe Ha
Bb3MOXHM ONACHOCTM OT
noBpeaa Ha usonauusta, TanoTo

He nanonssaite
moanduumpaH kaben,
HacTaBeH kaben,
YABIMKMTEN UM HEYTOYHEH Kaben, 3a
[ia ce NpenoTBpaTty nperpsisaHe u
noxap.

J

YpenbT TpsibBa Ja ce CbxpaHsiBa B CcTas
6€e3 NOCTOAHHO paboTeLLn N3TOYHULN
Ha OrbH (HanpUMeP: OTKPUTM OTHULLA,
paboTeLy ra3oB ypea unm enekTpuiecku
Harpesaren).

TpsibBa Aa 3HaeTe, Ye XNaaunHuTe
areHTU MOXe Aa HAMaT MUpUC.

HenpoBeTpuBa 30Ha, B KOSATO Ce
MOHTMpA ypeaa CbC 3ananumu
XNaaunHu areHTy TpsibBa Taka fa ce
KOHCTpyMpa, Ye, ako 1Ma yTeyka Ha
XNaAMneH areHT, fa He ce 3aabpxa,
3a [a He Cb3aaBa PUCK OT NoXap Wim
eKCnnosus.

YpenowT TpsibBa Aa ce CbxpaHsiBa

B fobpe npoBeTpeHa 30Ha, KbAETO
pa3mMepbT Ha NOMELLEHNETO OTrOBapS
Ha NnoLlTa Ha cTasTa, NocoveHa 3a
HEeroBoTO [ENCTBME.

Crieq KaTo ce MOHTUpa TANOTO, He
nponyckaiTe aa nonuTate MOHTaXMCTa
3a NoI0BOTO NPOCTPAHCTBO Ha
MOMELLEHUETO, KbAETO € MOHTUPaHO
TANOTO, KAKTO 1 3a KOMUYECTBOTO
3apefeH XnaaurneH areHr.

AKO TANOTO UK Pa3AEenuTENsT B
NOMELLEHMETO CE NPOMEHST, He
nponyckaiiTe aa ce KoHCynTupare
C Tbproeewa no npogaxoure nnu
C Tbproseva no o6CyXBaHETO Ha
KnumaTuka.

[la He ce 13non3sar Apyrv CPeACcTea 3a
yCKopsiBaHe npoLieca Ha pa3MmpassiBaHe
WM 3a YUCTEHE OCBEH CIOMEHaTUTe OT
rpon3BoaNTENS.

[a He ce npobwusa unu ropu.

B cnyyaute, KoraTo ce usncksa
MEXaHW4Ha BEHTUNALMS, OTBOPUTE 3a
BeHTWUNaums Tpsibea 4a ce nouncrTear
OT NPENATCTBUS.

N

Tpﬂ6Ba [a Ce 3a3eMMu.

B'bn FAPCKU
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/NNPEQYNPEXOEHUE

YpenobT TpsibBa Aa ce cbxpaHsiBa
B cTasa 6e3 NoCTOAHHO paboTteLum
N3TOYHMLM Ha OTKPUT OrbH
(Hanpumep: paboTely ra3os ypen)
N N3TOYHMLM Ha OrbH (Hanpumep
paboTeLl enekTpruyeckn
HarpesaTen).

CnpeTe 13Non3BaHeTo Ha
npoaykKTa, Korato ce NosiBu
HsIKakBa aHoManus/nospeaa u
N3KIIOYETE LLierncena oT KOHTaKTa
NN U3KNOYETE 3aXpaHBaHETO U
npekbcBava.

(OnacHocT oT ANM/OrbH/TOKOB

yAap)

MNpumepun 3a aHomanusi/nospeaa:

*ELCB n3knto4Ba 4ecro.

*[1poayKTbT NOHSIKOra He 3ano4sa
paboTa npu BKNo4YBaHe.

» 3axpaHBaHETO MOHsIKora
npekbCeBa Npu NpemMecTBaHe Ha
kabena.

*[lo Bpeme Ha paboTa nma
MUPU3Ma Ha U3ropPsso Unu
HeobryaeH Lwym.

*TanoTo e gepopmmnpaHo unu
Heobu4anHo ropeLuo.

*OT BbTPELUHOTO TANO Teye Boaa.

* 3axpaHBawmnAT kaben unu
LencenbT € HeobnyarHo ropeL,.

*CKOpoCTTa Ha BeHTUnaTopa He
MOXXe [ja ce KOHTpornupa.

*Tanoto cnupa ga pabotu BegHara,
[0pU ako e BKINYeHo 3a paborTa.

*BeHTUnaTopbuT He cnupa, gopu
ako paborara e crnpsiHa.

CbpxeTe ce He3abaBHO C MECTHMS
Tbproeew 3a NoaapbXKKa/PEMOHT.

\_

3 B A
He capgante n He cTbnBanTe Q
BbPXY TAMNOTO. Q

/NBHUMAHUE

To3n ypepq e npegHasHadeH ga 6bvae
N3Mnon3BaH OT ekcnepT unm oby4eHn
notpebutenu B MarasuHu, B fnekata
NPOMULLITEHOCT N BLB hepmu,

nnNun 3a Tbproecka ynotpeba ot
HenpodgecnoHanHu nuua.

Tos3un ypen moxe aa ce M3nonsea ot
JeLla Ha Bb3pacT 8 1 noseYe rognHu
N OT XOpa C OrpaHnyYeHn dusnyecku,
CEH30PHW UM YMCTBEHM CNOCOBHOCTM
UM C NMNca Ha OnuT U 3HaHWS, ako ce
HabniogasaTt UM ca MHCTPYKTUPaHK
OTHOCHO M3MON3BaHETO Ha ypeaa

no 6e3onaceH Ha4YnH 1 oCb3HaBaT
onacHoctuTe. [leuarta He Tpsibsa aa
cu urpasT ¢ ypega. NouncreaHeto

M nogapbXKkaTa oT noTpebutenute

He Tpsbea aa ce npasu OT geua 6e3
Hazg3op.

[MpoTuBoOnNoOXapHaTa anapma 1
n3xoabT Ha Bb3ayx TpsibBa ga ce
NOCTaBAT Ha pPa3CTOSAHME Han-Marko
1,5 m ot Tanoro.

He oxnaxpante un He 3aTonnanTe
NOMELLIEHNETO NpPeKaneHo MHOro,
ako uma 6ebeta nnu nHBanuaw.

Moxe cnyyanHo oa nagHere. J

( 3ABENEXKA )

He BkntoyBanTe n nsknoyBanTe
KnMmaTtumka OT MPEeXoBus
npesknoyvsartesn. Manonssante
6ytoHa ON/OFF (BKI1./3KI1.).

He 3anenBanTte HULLO Ha c
n3xoda Ha Bb3ayX Ha

BbHLUHOTO TAMo. ToBa e
OrnacHo, Tbi KaTto BEHTUNATOPBLT
ce BbPTU C BUCOKA CKOPOCT.

He nokocBanTe oTBOpa 3a Q
BXOOALLNA Bb3OYX UK
OCTpUTE anyMUHNEBW Xarny3u
Ha BbHLUHOTO TaAno. Moxe aa

He nbxante HMKakeu
npeameTtn B KOXKYXA
HA BEHTUJTATOPA.
Moxe oa ce HapaHuTe n
TANOTO Aa ce noBpeaw.

ce HapaHuTe.
& A

* YpeabT TpsibBa Aa ce CbxpaHsiBa Taka, Ye Aa ce npefoTBpaTv MexaHnyHa nospega.

* KomnpecopbT MOXe criydanHo Aa crpe no BpemMe Ha rpbMoTeBUYHN Bypu. ToBa He e MexaHuyHa aBapus. TAnoTo aBTOMaTU4HO
3ano4sa paboTa crnep HAKOMKO MUHYTW.

* AHITIMACKMAT €3UK € e3UKBbT Ha OPUMMHAMHUTE MHCTPYKUMK. [ipyrute e3num ca NpeBod OT OPUrMHANHUTE UHCTPYKLNK.

M Mopapbxka

BwxTe MHCTPYKLIMVITG 3a eKkcnnoartauuda, npegocrtaBeHn C BbTPELHOTO TANO.



MapkupoBka cbrnacHo upektuBa 2014/68/EU (OupekTtuBa 3a ObopyaBaHe nog HansiraHe)
durypa Ha pabpuyHa Tabena ¢ HOMUHAMHU JaHHW

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED)

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

i i Made in Chi
Panasonic Corporation ade in China

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
R32 GWP/COzeq. : 675/1.32t Varions

Tabnuvua ¢ pasnuyHu gaHHu

A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
B 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz

C | 442kw,204A | 6,25kw, 283A | 7,15 kW, 32,7A | 7,20 kw, 32,3A Srrer
D 25 A 35A 40 A 40 A

E 41,5 Gapa (4,15 MPa)

F 27,0 6apa (2,70 MPa)

G 195 | 305w | 305« | 3,05k

A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES
B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz

C | 447kW,6,90A | 6,50 kW, 9,90 A | 7,40 kW, 11,4 A | 7,60 kW, 11,4 A
D 15A 15A 15A 15A

E 41,5 6apa (4,15 MPa)

F 27,0 6apa (2,70 MPa)

G 1,95 kr 305 | 305k | 305k
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Bu Panasonic trinlni satin aldiginiz icin tegsekkur ederiz.

Bu Urun ticari bir klima dig Unitesidir.
Montaj Talimatlari ektedir.

Giivenlik Onlemleri

Bu kilavuzda kullanilan asagidaki simgeler kullanicilar, servis
personeli veya cihaz agisindan riskli olabilecek durumlara
kars! sizi uyarmak icindir:

Bu simge ciddi kisisel yaralanma
veya 6limle sonuglanabilecek bir
riski veya emniyetsiz islemi belirtir.

Bu simge kigisel yaralanma veya
mal hasariyla sonuglanabilecek bir
riski veya emniyetsiz iglemi belirtir.

Dikkate alinmasi
® vasak maddeler o gereken hususlar

* Bu klimay! kullanmaya baslamadan 6nce bu Calistirma
Talimatlarini dikkatle okuyun. Hala bir zorluk veya sorun
yasiyorsaniz, yardim almak igin saticiniza basvurun.

« Bu klima size konforlu oda kosullari saglamak tizere
tasarlanmistir. Bu cihazi yalnizca Calistirma Talimatlarinda
belirtilen amaclar dogrultusunda kullanin.

Bu simge cihazda tutusabilir bir sogutucu
akigkan kullanildigini gosterir. Sogutucu
akiskan kacagi meydana gelirse harici
bir atesleme kaynagiyla tutugsma riski s6z
konusudur.

& UYARI

Bu simge, servis personelinin bu cihazi
Teknik Kilavuza uygun sekilde tagimasi
gerektigini gosterir.

£&ZK)  DIKKAT

Bu simge, gerekli bilgilerin Caligtirma
Talimatlarinda ve/veya Montaj
Talimatlarinda verildigini gosterir.

I:E] DIKKAT

Kullanilan Sogutucu Akiskan ile ligili Onemli
Bilgiler

Bu Urtin florlanmis sera gazlari igerir. Gazi atmosfere salmayin.
WGWP = global warming potential (kiiresel Isinma potansiyeli)

Sogutucu Akiskan: R32 GWP® degeri: 675

/NUYARI

N
Yetkili servisin veya teknik uzmanin
belirtilen sogutucu akigkan

tipini kullandigindan emin olun.
Belirtilenden farkh tipte bir sogutucu
akiskanin kullaniimasi Grtintin
hasar gérmesine, patlamaya,
yaralanmalara vb. yol agabilir.

Bu klimada disaridan taze
hava girigi i¢in bir vantilator
bulunmamaktadir. Ayni odada
gaz ve petrolle calisan 1sitma
cihazlarini kullantyorsaniz, bu
cihazlar havadaki oksijeni hizla
tikettigi icin, kapi veya pencereleri
sik stk agmaniz gerekir.

Aksi takdirde ug¢ bir durumda
havasizliktan zehirlenme riski
ortaya cikar.

\_

Hicbir zaman klimanin yakininda
gaz veya ucucu buhar veya

sivi bulundurmayin — bu ¢ok
tehlikelidir.

Bu cihazi patlama olasiligl bulunan
bir ortamda kullanmayin.

Uniteye kesinlikle 1slak elle
dokunmayin.

Parmaklarinizi veya baska
nesneleri klimanin i¢ veya
dis Unitesinin igine sokmayin,

aksi takdirde hareketli parcalar
yaralanmaniza sebep olabilir.

Avrupa Birligi veya yerel yasal duzenlemelere bagh olarak gaz kagaklarini diizenli olarak denetlenmesi gerekebilir.

Lutfen daha fazla bilgi i¢in yetkili saticinizla kontaga geginiz.

Onlenmesine katki saglayabilirsiniz.

Avrupa Birligindeki is kullanicilariigin

Kullanicilarin Eski Cihazlari ve Bitmig Akuleri ve Pilleri Toplamasi ve Cope Atmasi Hakkinda Bilgi
Urlindeki, ambalajdaki ve/veya uriinle verilen belgelerdeki bu simgeler, kullanilan elektrikli ve elektronik trtinlerin ve
pillerinin ve akulerinin genel evsel atiklarla birlikte atilmamasi gerektigini gosterir.
Eski Gruinlerin ve bitmis pillerin ve akilerin diizgln bir bicimde islenmesi, yeniden kullanilmasi ve geri dénusturilmesi igin
mmmm Utfen ulusal mevzuatiniz ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC Direktifleri uyarinca bunlari belirtilen toplama noktalarina gotaran.
Bu drinleri ve pilleri ve akdleri dogru bicimde ¢ope atarak, degerli kaynaklarimizin korunmasina yardimcl olabilir
ve uygunsuz ¢Ope atma durumunda insan saglidi ve gevre lizerinde ortaya ¢ikabilecek potansiyel olumsuz etkilerin

Eski Uriin ve pillerin toplanmasi ve geri doniisimi hakkinda daha fazla bilgi igin lutfen yerel belediyenizle, ¢op toplama
hizmetlerinizle veya Urlnleri aldiginiz perakendeciyle irtibata gegin.
Bu ¢dplerin hatall ¢ope atilmasi durumunda ulusal yasalar uyarinca cezalar s6z konusu olabilir.

Elektrikli veya elektronik cihazlari ¢cope atmak istiyorsaniz bilgi edinmek i¢in litfen saticiniz veya tedarikginizle irtibat kurun.
[Avrupa Birligi digindaki Ulkelerde Cépe Atma konusunda Bilgi]

Bu simgeler yalnizca Avrupa Birligi'nde gecerlidir. Bunlari ¢ope atmak isterseniz, dogru ¢ope atma yontemi icin litfen yerel
yetkililerinizle irtibat kurarak dogru yéntemin ne oldugunu 6grenin.

Direktifin karsilandidi anlamina gelir.

Pil simgesi i¢in not (en alttaki iki simgeye drnek):
Bu simge bir kimyasal madde simgesiyle birlikte kullanilabilir. Bu durumda, kullanilan kimyasal maddeyle ilgili
Pb
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Sogutucu akigkan atesle temas
ederse zehirli bir gaz agiga cikar.
Emniyetiniz icin temizlik veya bakim
islemlerinden 6nce klimayi kapal
konuma getirdiginizden ve elektrigi
kestiginizden emin olun.

Acil bir durumda klimanin =
elektrigini kesmek icin figi
prizden cekin veya sigortay!

kapatin veya glc kesme cihazini
kapali konuma getirin.

Ulusal velveya yerel mevzuata
uygun olarak bertaraf edin.

Bu drin hicbir kosul altinda modifiye
edilmemeli veya sokilmemelidir.
Uzerinde degisiklik yapilan veya
sOkulen bir tnite yangin, elektrik
soku veya yaralanmalara yol
acabilir.

Ic ve dig Uniteler kullanicilar
tarafindan temizlememelidir.
Temizlik islemi icin yetkili saticl
veya teknik uzmana basvurun.

Bu cihazin arizalanmasi durumunda
kendiniz onarmaya calismayin.
Onarim ve elden ¢ikarma igin

yetkili satici veya teknik uzmana
basvurun.

Her Uniteyle, yalnizca bu Uniteyi
besleyen bir priz kullanin ve her
hat tzerinde bir elektrik baglantisi
kesici, Toprak Kacagi Devre
Kesici (ELCB) veya asirl akim
korumasi icin Artik Akim Cihazi
(RCD) kullaniimalidr.

Her Uniteyle, yalnizca bu Uniteyi
besleyen bir priz kullaniimali ve
sabit kablolama tzerinde tim
kutuplarda kablolama kurallariyla
uyumlu kontak kesici araglar
kaynaklanabilecek %
tehlikelerin nlenmesi igin

kullaniimahdir.
Unite mutlaka topraklanmalidir.

Yalitim kagaklarindan

\L

Aglri IsSinmaya ve
yangina neden
olmamak i¢in, Uzerinde
degisiklik yapilmis kablolari, baglanti
kablolarini, uzatma kablolarini veya
ilgili degerleri karsilamayan kablolari
kesinlikle kullanmayin.

[

Cihaz kesinlikle surekli aktif
atesleme kaynaklarinin (6r. acik
alev, gazla caligsan bir cihaz veya
elektrikli 1sitict) bulundugu bir
odada saklanmamalhdir.

Sogutucu akigkanlarin koku
icermeyebilecegine dikkat edin.

Tutusabilir sogutucu akigkanlarin
kullanildigi cihazin monte edildigi
alan havalandirimiyorsa yangin
veya patlama tehlikelerinin
ortadan kaldiriimasi igin bu

alan, sogutucu akigkan kagagi
durumunda gazlarin birikmesini
Onleyecek bir yapida olmalidir.

Cihaz, calistirma icin belirtilen oda
ylUzolcumuine uygun buyuklukteki
bir odada, iyi havalandirilan bir
alanda saklanmalidir.

Unite monte edildikten sonra
montdre mutlaka Unitenin monte
edildigi odanin zemin alanini ve
sogutucu akiskan sarj miktarini
sorun.

Unite veya oda boimesi
degistirilirse mutlaka satis
temsilcinize veya servis
merkezine danisin.

Defrost surecini hizlandirmak
veya temizlik yapmak icin dretici
tarafindan belirtilenler disinda
baska yontem kullanmayin.

Delmeyin ve yakmayin.

Mekanik havalandirma gerektiren
durumlarda havalandirma
acikliklarinin engellenmemesine
dikkat edilmelidir.
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f

Cihaz kesinlikle surekli aktif acik
alevin (6r. calisan gazl cihaz)

ve atesleme kaynaklarinin (or.
cahisan elektrikli 1sitict) bulundugu
bir odada saklanmamalidir.

J

Herhangi bir anormallik/ariza
olusursa urtnd kullanmay!1 birakin
ve elektrik baglantisini kesin veya
devre kesicisini kapatin.
(Duman/yangin/elektrik carpmasi
riski)

Anormallik/ariza drnekleri:

*ELCB sik sik devreye giriyor.

*Urlin agik konuma getirildiginde
bazen calismaya baslamiyor.

*Kablo hareket edince bazen
elektrik kesiliyor.

*Calisma esnasinda yanik kokusu
veya anormal ses duyuluyor.

*GOvde deforme olmus veya
anormal derecede sicak.

*I¢ tniteden su damliyor.

Elektrik kablosu veya fisi anormal
derecede Isiniyor.

«Fan devri kontrol edilemiyor.

*Unite caligtirmak Uzere agllsa
bile hemen kapaniyor.

*Calisma durdugu halde fan
durmuyor.

Bakim/onarim icin saticiniza
basvurun.

J

\
( Unitenin st A )
nitenin Gstiine oturmayin
veya basmayin.
L Kazayla digebilirsiniz.

J

« Cihaz, olasI mekanik hasarlari énleyecek sekilde saklanmalidir.

&

/N\DIKKAT

Bu cihaz uzman veya egitimli kigiler
tarafindan magazalarda, aydinlatma
endustrisinde, ciftliklerde veya
benzeri ticari amaclarla kullanim igin
tasarlanmistir.

Bu cihaz 8 yasinda ve daha buytk
cocuklar tarafindan, fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri kisitl veya
deneyimsiz ve bilgi sahibi olmayan
kisiler tarafindan, cihazin emniyetli
bir bicimde kullanimi icin gerekli
talimatlarin verilmis olmasi ve riskleri
anlamalari sartiyla kullanilabilir.
Cocuklar bu cihazla oynamamaldir.
Temizlik ve kullanici bakim iglemlerini
cocuklar tek baglarina yapmamaldir.

Yangin alarmi ve hava c¢ikisl Unitenin
en az 1,5 m uzaginda tutulmalidir.

Odada bebekler ve yataga bagimli
hastalar varsa odayi ¢cok fazla
ISitmayin ve sogutmayin.

Klimayi acik veya kapali konuma
getirmek icin ana guc¢ dugmesi
kullanmayin. ACMA/KAPAMA
dugmesini kullanin.

Dis Unitenin hava cikisina
kesinlikle hicbir sey
yapistirmayin. Igindeki fan
yuksek hizda dondugunden
tehlikeli sonuglar dogurabilir.

Dis Unitenin hava girisine ve
keskin aliminyum kanatlara
dokunmayin. Aksi takdirde
yaralanabilirsiniz.

FAN GOVDESINE
kesinlikle hicbirsey
yapistirmayin.
Yaralanabilirsiniz ve Unite
hasar gorebilir.

A

&) A

« Gok guriiltiilii havalarda kompresoriin calismasi zaman zaman durabilir. Bu, mekanik bir ariza degildir. Unite birka¢ dakika sonra
otomatik olarak normal calismaya baslar.
* Ingilizce metin orijinal talimatlardir. Diger diller, orijinal talimatlarin ¢evirileridir.

B Bakim

ic tiniteyle birlikte verilen Calistirma Talimatlarina bakin.



2014/68/EU (PED) Direktifi uyarinca isaretler
Deger etiketi sekli

Panasonic £ C€11%

Air Conditioner

Model No.: A: Model Name Various

POWER SOURCE : | B: Various

|MAX ELECTRIC INPUT |iC: kW | Al
TIME DELAY FUSE MAX SIZE : D: A —+—+
UNIT PROTECTION : IPX4

Operating Spec. Area
Various (Not for the PED)

MAX.WORKING PRESSURE : HIGH SIDE E: bar( MPa) Various:

LOW SIDE F: bar( MPa) Various:
REFRIGERANT: R32 G: kg Various
NET WEIGHT: Various (Not for the PED)
SERIAL NO. : i Various

THE CAPACITY, CURRENT AND POWER INPUT ARE FOR THIS UNIT CONNECTED TO THE
FOLLOWING INDOOR UNITS.

Various (Not for the PED)
FOR OTHER COMBINATIONS, REFER TO MANUAL.

Authorized representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

i i Made in Chi
Panasonic Corporation ade in China

1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Manufacture factory

Panasonic Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co.,Ltd
28 Wanbao North Street, Wanbao Base, Zhongcun, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province,China

GED A\ [ &[]

THIS PRODUCT CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
R32 GWP/COzeq. : 675/1.32t Varions

Muhtelif veriler iceren tablo

A | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-140PZH3E5
B 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz

C | 442kw,204A | 6,25kw, 283A | 7,15 kW, 32,7A | 7,20 kw, 32,3A
D 25 A 35A 40 A 40 A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa) Torcoe
G 195ky | 305kg | 305kg |  3,05kg

A | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3ES
B 380 - 400 - 415 V 3N~ 50 Hz

C | 447kW,6,90A | 6,50 kW, 9,90 A | 7,40 kW, 11,4 A | 7,60 kW, 11,4 A
D 15A 15A 15A 15A

E 41,5 bar (4,15 MPa)

F 27,0 bar (2,70 MPa)

G 1,95 kg 305kg | 305k |  3,05kg
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Specifications

Outdoor unit

Single Split Outdoor Unit (R32)

Connection with 4-Way Cassette (S-6071PU3E, S-1014PU3E)

(Cooling / Heating)

Model Name U-71PZH3E5 ‘ U-100PZH3E5 ‘ U-125PZH3E5 ‘ U-140PZH3E5
Power source 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz
) ) kw 7.1 10.0 125 14.0
Cooling capacity
BTU/h 24,200 34,100 42,700 47,800
) ) kw 8.0 11.2 14.0 16.0
Heating capacity
BTU/h 27,300 38,200 47,800 54,600
Sound Pressure level
(Cooling / Heating) dB(A) 48 /50 52/52 53/53 54 /54
Sound Power level
(Cooling / Heating) dB(A) 65/67 69 /69 70/70 71/71
Model Name U-71PZH3ES8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3ES8
Power source 380 -400 - 415V 3N~ 50 Hz
) ) kw 7.1 10.0 12.5 14.0
Cooling capacity
BTU/h 24,200 34,100 42,700 47,800
) ) kw 8.0 11.2 14.0 16.0
Heating capacity
BTU/h 27,300 38,200 47,800 54,600
Sound Pressure level
(Cooling / Heating) dB(A) 48 /50 52/52 53/53 54 /54
Sound Power level dB(A) 65/ 67 69 /69 70170 71171

Connection with Middle Static P

ressure Duct (S-6071PF3E, S-1014PF3E)

(Cooling / Heating)

Model Name U-71PZH3E5 ‘ U-100PZH3E5 ‘ U-125PZH3E5 U-140PZH3E5
Power source 220 - 230 - 240 V~ 50 Hz
) ) kw 6.8 9.5 12.1 13.4
Cooling capacity
BTU/h 23,200 32,400 41,300 45,700
) ) kw 7.5 10.8 13.5 15.5
Heating capacity
BTU/h 25,600 36,800 46,100 52,900
Sound Pressure level
(Cooling / Heating) dB(A) 48 /50 52/52 53 /53 54 /54
Sound Power level
(Cooling / Heating) dB(A) 65/67 69/69 70/70 71/71
Model Name U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Power source 380 -400 - 415V 3N~ 50 Hz
) ) kw 6.8 9.5 12.1 13.4
Cooling capacity
BTU/h 23,200 32,400 41,300 45,700
) ) kw 7.5 10.8 13.5 15.5
Heating capacity
BTU/h 25,600 36,800 46,100 52,900
Sound Pressure level
(Cooling / Heating) dB(A) 48 /50 52/52 53/53 54 /54
Sound Power level dB(A) 65/ 67 69 /69 70/70 71/71




Corresponding language table

English

Francais

Esparfiol

Deutsch

Single Split

Mono-split

Un split

Single-Split

Connection with 4-Way Cassette

Connexion avec une cassette
4 voies

Conexién con cassette de 4
vias

Verbindung mit 4-Wege-
Kassette

Connection with Middle Static
Pressure Duct

Connexion avec une
conduite de pression statique
moyenne

Conexiéon con conducto de
presion estatica media

Verbindung mit Kanal mit
mittlerem statischem Druck

English

Italiano

Nederlands

Portugués

Single Split

Split singolo

Enkelvoudige split

Split Simples

Connection with 4-Way Cassette

Collegamento con Cassetta
a4 vie

Verbinding met 4-Weg
cassette

Ligacdo com cassete de 4
vias

Connection with Middle Static
Pressure Duct

Collegamento con Condotto
a pressione statica media

Verbinding met Gemiddelde
statische druk kanaal

Ligacdo com conduta de
presséo estatica média

English

EAANvikn

Bbwnrapcku

Tarkce

Single Split

ATTASG cuoThua

EavHnyHa cnnnt cuctema

Tekli Split

Connection with 4-Way Cassette

20vdeon pe KAoETA 4 00WV

CB'bp3BaHe C 4-NbTHa Kaceta

4 Yone Uflemeli Kaset ile
Baglanti

Connection with Middle Static
Pressure Duct

2UvOean e peaaio aywyod
OTATIKAG TTiEoNG

CBbp3BaHe ¢ TpbbonpoBoa
3a CpeaHo CTaTUYHO
HansraHe

Orta Statik Basin¢h Kanal ile
Baglanti
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Specifications

English

Francais

Espafiol

Deutsch

Model Name

Nom du modeéle

Nombre del modelo

Modellbezeichnung

Power Source

Source d’'alimentation

Alimentacion

Stromversorgung

Cooling Capacity

Capacité de refroidissement

Capacidad de refrigeracion

Kihlkapazitat

Heating Capacity

Capacité de chauffage

Capacidad de calefaccién

Heizkapazitat

Sound Pressure Level
(Cooling / Heating)

Niveau de pression sonore
(refroidissement / chauffage)

Nivel de presion sonora
(refrigeracion / calefaccion)

Schalldruckpegel
(Kuhlen / Heizen)

Sound Power Level
(Cooling / Heating)

Niveau de puissance sonore
(refroidissement / chauffage)

Nivel de potencia acustica
(refrigeracion / calefaccion)

Schallleistungspegel
(Kuhlen / Heizen)

English

Italiano

Nederlands

Portugués

Model Name

Nome del modello

Modelnaam

Nome do modelo

Power Source

Alimentazione

Stroomvoorziening

Fonte de energia

Cooling Capacity

Capacita di raffreddamento

Koelcapaciteit

Capacidade de arrefecimento

Heating Capacity

Capacita di riscaldamento

Verwarmingscapaciteit

Capacidade de aquecimento

Sound Pressure Level
(Cooling / Heating)

Livello di pressione acustica
(Raffreddamento /
Riscaldamento)

Geluidsdrukniveau
(Koelen / Verwarmen)

Nivel de pressao sonora
(Arrefecimento / Aquecimento)

Sound Power Level
(Cooling / Heating)

Livello di potenza acustica
(Raffreddamento /
Riscaldamento)

Geluidsvermogenniveau
(Koelen / Verwarmen)

Nivel de poténcia sonora
(Arrefecimento / Aquecimento)

efneKkTpo3axpaHBaHe

English EAANvikn Bbnrapcku Tlrkce
Model Name ‘Ovopa povtéAou HavnmeHoBaHue Ha mogena Model Adi
Power Source MnynA Tpowodoaiag M3TOYHMK Ha Gug kaynagi

Cooling Capacity

IkavéTnTa Yugng

Oxnaaalla MOLLHOCT

Sogutma kapasitesi

Heating Capacity

IkavéTnTa Béppavang

OTonnutenHa MoLHOCT

Isitma kapasitesi

Sound Pressure Level
(Cooling / Heating)

Emiredo mieong fixou
(Wugn / ©éppavon)

HwnBO Ha 3BYKOBO HansiraHe
(OxnaxpgaHe / OtonneHue)

Ses basinci duzeyi
(Sogutma / Isitma)

Sound Power Level
(Cooling / Heating)

ETritredo 10x00¢ rixou
(Wuén / ©épuavaon)

HuBo Ha cuna Ha 3Byka
(Oxnaxpaxe / OTonneHune)

Ses gucu duzeyi
(Sogutma / Isitma)




MEMO
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(English)

(Francais)

(Espariol)

(Deutsch)

(Italiano)

(Nederlands)

(Portugués)

(EANVIKN)

(Bwnrapcku)

(Turkce)

(English)
(Francais)
(Espafiol)
(Deutsch)
(Italiano)

* Product Information
If you have problems or questions concerning your Air Conditioner, you will need the following information. Model
and serial numbers are on the nameplate.

« Informations sur le produit
Si vous avez des problémes ou questions concernant votre climatiseur, vous aurez besoin des informations
suivantes. Les numéros de modéle et de série se trouvent sur la plaque signalétique.

* Informacion del producto
Si tiene problemas o preguntas en relacién con el acondicionador de aire, necesitara la informacion que se indica
a continuacion. El modelo y los nimeros de serie estan en la placa de caracteristicas.

* Produktinformationen
Sollten sich bezuglich der Klimaanlage Probleme oder Fragen ergeben, werden die folgenden Informationen
bendtigt. Modellund Seriennummer befinden sich auf dem Typenschild.

* Informazioni sul prodotto
In caso di problemi o domande riguardo al condizionatore d’aria, € necessario fornire le seguenti informazioni. La
sigla del modello e il numero di serie sono riportati sulla targhetta.

* Productinformatie
Als u problemen hebt met, of vragen over uw airconditioner, dan heeft u de volgende informatie nodig. De model-
en serienummers bevinden zich op het naamplaatje.

* Informag8es sobre o produto
Se tiver problemas ou dividas com respeito ao seu aparelho de ar condicionado, precisara das seguintes
informagdes. O modelo e os nimeros de série estdo localizados na placa de identificagao.

* MAnpogopieg TPoidvTog
Av £xeTe OTTOI00ATTOTE TTPOBANMA A EPWTNON OXETIKA UE TO KAIUOTIOTIKO 0aG, Ba XPEIQOTEITE TIG AKOAOUBEG
TTANPOYopieg. To JOVTEAO Kal Ol OEIPIaKoi apiBuoi avaypd@ovTal oTnV TTIVOKIOa OVOUACTIKWY TIHWV.

* MlHdbopmaums 3a npoagykta
AkO nmate npobrnemu unm BbNPOCK, CBbP3aHn C KNMMaTHKa, Lie BU € Heobxognma criegHaTta nHgopmaums.
MogenbT 1 CepunHMAT HOMep ca 3anucaHu Ha dabpuyHaTa Tabena.

« Urain Bilgisi
Klimanizla ilgili bir sorun veya sorunuz varsa, asagidaki bilgilere gerek duyacaksiniz. Model ve seri numaralari
deger etiketinde yazihdir.

( Model No. )
Serial No.
Date of purchase
Dealer’s address
Phone number
. J

Model No. / Serial No. / Date of purchase / Dealer’s address / Phone number

N° de modele / N° de série / Date d’achat / Adresse du revendeur / Numéro de téléphone

N.° de modelo / N.° de serie / Fecha de compra / Direcciéon del distribuidor / Namero de teléfono
Modell-Nr. / Serien-Nr. / Kaufdatum / Handleranschrift / Telefonnummer

Modello n. / N. di serie / Data di acquisto / Indirizzo del rivenditore / Numero di telefono

(Nederlands) Modelnr. / Serienr. / Datum van aankoop / Adres dealer / Telefoonnummer

(Portugués) N° do modelo / N° de série / Data de compra / Endereco do distribuidor / Nimero de telefone
(EMNVIKn)  Ap. povtédou / Ap. ogipdg / Huepopnvia ayopdg / AicuBuvon avTirpoowtrou / ApIBuog TnAE@wvou
(Bbnrapckn) Mogen Ne / CepueH Ne / [lata Ha nokynka / Agpec Ha TbproBeLa / TenedoHeH HoMep
(Tarkce) Model numarasi / Seri numarasi / Satin alma tarihi / Saticinin adresi / Telefon numarasi
Panasonic Corpo'ratlon Authorised representative in EU
http://www.panasonic.com Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH
© Panasonic Corporation 2020 Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

ACXF55-28700

Printed in China DC0620-0





